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Kindergarten Großraming
Bericht

3

4463 Großraming

Katastralgemeinde: 49307 Hintstein
Einlagezahl: 467
Grundstücksnummer: 665/1
GWR Nummer:

Kindergarten Großraming

Planunterlagen
Datum: 17.01.2001
Nummer:

Pfarrsiedlung 7

Verfasser der Unterlagen

4553 Schlierbach

T
F

Mst. DI Christoph Schobesbegrer

E
MPyhrnstraße 16

+43 650 8963020
keine
+43 650 8963020
cs@ecowerk.at

ecowerk GmbH GF

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

1000 kein

T
F

keiner keiner
E
M

keine 00

1111

keine

AuftraggeberIn

4463 Großraming

T
F

Carina Wallner
E
M

Kirchenplatz 1

07254/7575

gemeinde@grossraming.ooe.gv.at

Gemeinde Großraming

EigentümerIn

4463 Großraming

T
F

Carina Wallner
E
M

Kirchenplatz 1

07254/7575

gemeinde@grossraming.ooe.gv.at

Gemeinde Großraming

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Erdberührte Gebäudeteile detailliert, ON ISO EN 13370:2018-02-01
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15
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Kindergarten Großraming
Bericht

4

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u.
2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr
2021
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Typ: Bestand
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Kindergarten Großraming
Bauteilliste

5

Fenster_3Vgl.0,80001
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,72 70,000,500Verglasung
0,74 30,00Rahmen

7,41Glasrandverbund

0,802,47vorh.

Fenster_3Vgl.0,80002
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

6,53 70,000,500Verglasung
2,79 30,00Rahmen

27,99Glasrandverbund

0,809,33vorh.

Fenster_3Vgl.0,80004
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,67 70,000,500Verglasung
0,29 30,00Rahmen

2,91Glasrandverbund

0,800,97vorh.

Fenster_3Vgl.WSG1,00005
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,88 70,000,500Verglasung
0,80 30,00Rahmen

8,07Glasrandverbund

1,002,69vorh.
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Kindergarten Großraming
Bauteilliste
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Fenster_3Vgl.WSG1,00006
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,95 70,000,500Verglasung
0,40 30,00Rahmen

4,08Glasrandverbund

1,001,36vorh.

Fenster_3Vgl.WSG1,00007
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,87 70,000,500Verglasung
1,23 30,00Rahmen

12,33Glasrandverbund

1,004,11vorh.

Fenster_3Vgl.WSG1,00008
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,31 70,000,500Verglasung
1,41 30,00Rahmen

14,19Glasrandverbund

1,004,73vorh.

Fenster_WSG1,30009
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

5,04 70,000,600Verglasung
2,16 30,00Rahmen

21,60Glasrandverbund

1,307,20vorh.
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Kindergarten Großraming
Bauteilliste
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Fenster_WSG1,30010
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,65 70,000,600Verglasung
0,71 30,00Rahmen

7,11Glasrandverbund

1,302,37vorh.

Fenster_WSG1,30011
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,71 70,000,600Verglasung
0,30 30,00Rahmen

3,06Glasrandverbund

1,301,02vorh.

Fenster_WSG1,30012
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,48 70,000,600Verglasung
0,63 30,00Rahmen

6,36Glasrandverbund

1,302,12vorh.

Fenster_WSG1,30013
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,95 70,000,600Verglasung
0,41 30,00Rahmen

4,11Glasrandverbund

1,301,37vorh.
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Kindergarten Großraming
Bauteilliste
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Fenster_WSG1,30014
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,75 70,000,600Verglasung
0,32 30,00Rahmen

3,24Glasrandverbund

1,301,08vorh.

Fenster_WSG1,30015
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,43 70,000,600Verglasung
0,61 30,00Rahmen

6,15Glasrandverbund

1,302,05vorh.

Fenster_3Vgl.0,80016
AF

Bestand

Fenster_3Vgl.0,8
Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 70,000,500Verglasung
0,54 30,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

0,801,82vorh.

A-I
Außenwand_Bestand0001

AW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert 0,0050 0,800 0,006
2 EPS-F (15.8 kg/m³) 0,0800 0,040 2,000
3 Kleber mineralisch 0,0100 1,000 0,010
4 Außenputz 0,0250 0,910 0,027
5 Hochlochziegel vor 1980 + Normalmauermörtel 0,3800 0,500 0,760
6 Heraklith 0,0350 0,099 0,354
7 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,5500 =
Wärmeübergangswiderstände

3,346
0,170

R tot

0,299U = W/m²K
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Kindergarten Großraming
Bauteilliste

9

A-I
Außenwand_Zubau0002

AW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert 0,0050 0,800 0,006
2 EPS-F (15.8 kg/m³) 0,2000 0,040 5,000
3 Kleber mineralisch 0,0050 1,000 0,005
4 Hochlochziegel porosiert mit Leichtmörtel 0,2500 0,200 1,250
5 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,4750 =
Wärmeübergangswiderstände

6,450
0,170

R tot

0,155U = W/m²K

U-O
Decke ü außen bei Zubau0005

DD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert 0,0050 0,800 0,006
2 EPS F 0,1400 0,040 3,500
3 Kleber mineralisch 0,0050 1,000 0,005
4 Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
5 klebergebundene EPS-Granulatschüttung 0,0350 0,048 0,729
6 EPS T650 0,0300 0,044 0,682
7 Zement- und Zementfließestrich 0,0700 1,400 0,050
8 Belag 0,0150 1,500 0,010

0,5000 =
Wärmeübergangswiderstände

5,279
0,210

R tot

0,189U = W/m²K

O-U
Decke zu Dachboden_Bestand0006

DGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Mineralwolle 0,1600 0,040 4,000
2 Zement- und Zementfließestrich 0,0700 1,400 0,050
3 Ziegeldecke 0,2400 0,700 0,343
4 Innenputz 0,0100 0,800 0,013

0,4800 =
Wärmeübergangswiderstände

4,606
0,200

R tot

0,217U = W/m²K

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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Kindergarten Großraming
Bauteilliste

10

O-U
Decke zu Dachboden_Zubau0007

DGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Dämmung 0,2000 0,040 5,000
2 Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
3 Abgehängte Decke 0,0000

0,4000 =
Wärmeübergangswiderstände

5,287
0,200

R tot

0,189U = W/m²K

U-O
Decke gg Keller_Zubau0004

DGK

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert 0,0050 0,800 0,006
2 EPS F 0,1400 0,040 3,500
3 Kleber mineralisch 0,0050 1,000 0,005
4 Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
5 klebergebundene EPS-Granulatschüttung 0,0350 0,048 0,729
6 EPS T650 0,0300 0,044 0,682
7 Zement- und Zementfließestrich 0,0700 1,400 0,050
8 Belag 0,0150 1,500 0,010

0,5000 =
Wärmeübergangswiderstände

5,409
0,340

R tot

0,185U = W/m²K

U-O
Bodenplatte bis 1,5m0003

EBu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton 0,1500 2,300 0,065
2 Zementgebundene EPS-Granulatschüttung 0,0400 0,060 0,667•
3 EPS T650 0,0300 0,044 0,682
4 Zement- und Zementfließestrich 0,0650 1,400 0,046
5 Belag 0,0150 1,500 0,010

0,3000 =
Wärmeübergangswiderstände

1,640
0,170

R tot

0,610U = W/m²K
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Kindergarten Großraming
Bauteilliste
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A-I
Erdb. Wand ab 1,5m0008

EW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Vertikalabdichtung 0,0100 0,230 0,043
2 Betonschalsteinmauer 0,3800 1,000 0,380
3 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,4050 =
Wärmeübergangswiderstände

0,572
0,130

R tot

1,748U = W/m²K

A-I
Erdb. Wand bis 1,5m0009

EWu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Vertikalabdichtung 0,0100 0,230 0,043
2 Betonschalsteinmauer 0,3800 1,000 0,380
3 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,4050 =
Wärmeübergangswiderstände

0,572
0,130

R tot

1,748U = W/m²K

A-I
Erdb. Wand bis 1,5m als HLZ0010

EWu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 XPS 0,0800 0,040 2,000
2 Vertikalabdichtung 0,0100 0,230 0,043
3 Hochlochziegel vor 1980 + Normalmauermörtel 0,3800 0,500 0,760
4 Heraklith 0,0350 0,099 0,354
5 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,5200 =
Wärmeübergangswiderstände

3,306
0,130

R tot

0,302U = W/m²K

O-U
Innendecke0011

IDu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

0,0000 =
Wärmeübergangswiderstände

0,200
0,200

R tot

5,000U = W/m²K

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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Kindergarten Großraming
Bauteilliste

12

A-I
Wand gg Unbeh (Dachraum bei HS Zubau) 0012

WGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 EPS-F (15.8 kg/m³) 0,2000 0,040 5,000
2 Kleber mineralisch 0,0050 1,000 0,005
3 Hochlochziegel porosiert mit Leichtmörtel 0,2500 0,200 1,250
4 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,4700 =
Wärmeübergangswiderstände

6,534
0,260

R tot

0,153U = W/m²K

A-I
Wand gg Unbeh (Dachraum bei HS)0013

WGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Heraklith 0,0800 0,099 0,808
2 Hochlochziegel vor 1980 + Normalmauermörtel 0,3800 0,500 0,760
3 Heraklith 0,0350 0,099 0,354
4 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,5100 =
Wärmeübergangswiderstände

2,201
0,260

R tot

0,454U = W/m²K

A-I
Wand gg Unbeh (Garage)0014

WggG

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Innenputz 0,0150 0,800 0,019
2 Hochlochziegel vor 1980 + Normalmauermörtel 0,3800 0,500 0,760
3 Heraklith 0,0350 0,099 0,354
4 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,4450 =
Wärmeübergangswiderstände

1,412
0,260

R tot

0,708U = W/m²K
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Kindergarten Großraming - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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1 790,16

1 663,47
126,69

552,17
552,16

7,08 %
92,92 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

552,17

552,17
0,000 %

100 %

Andere Flächen

Opake Flächen
Fensterflächen

Flächen der thermischen Gebäudehülle

beheizter Bereich Bildungseinrichtungen

0001 Außenwand_Bestand 287,70
m²

5,261f5c6fb6-d0cd-42ee-836f-fcb92db2d235 CADN 6,34 - 1,081 x
13,9634f9bb98-d97d-4d07-9621-b2c8e790e42f CADN 18,06 - 4,101 x
16,07c47b413e-57c6-4e1e-9d7d-d01558649663 CADN 17,09 - 1,021 x
9,21d63a8390-20a3-4db2-9ebf-de7976b29982 CADN 9,211 x
0,63d1388dee-8cbf-4012-b1d9-78c730b6e35d CADN 0,631 x
1,793a2a3445-be0d-447b-b8be-c23429873ae5 CADN 1,791 x
0,908ddc6978-399c-46ab-93e1-28ffaa397ce7 CADN 0,901 x
8,911b624c05-04fb-4bfd-bc66-06a05b5f03d1 CADN 8,911 x
1,86eaed3635-6e2d-4a1a-b3dc-2de842223be8 CADN 1,861 x

22,801a890cb8-99da-4cb7-9a5d-33ab6fb31a2f CADO 29,91 - 7,111 x
7,11fd716d3d-ea28-47ee-bb93-5afefd8de299 CADO 9,48 - 2,371 x
0,36070069c6-82a2-43d3-844a-d07e5723bc4a CADO 0,361 x
3,02133d91d1-97d9-4f2c-bc0a-d91999bac51e CADO 3,021 x
9,60ca83fec2-368e-4277-81c5-ae6d6e6f137b CADO 11,97 - 2,371 x
2,6381cac620-b71b-4363-9d41-cc394deecf47 CADO 2,631 x
0,04ba8adf86-9a56-45b9-a61f-035ae5fdb480 CADO 0,041 x

40,8249c53669-01f2-4e1d-bd3c-f77beefe2f5c CADS 57,42 - 16,601 x
19,22decc3486-a935-4b49-a934-a8dd46fc51ca CADS 26,33 - 7,111 x
2,3251516df6-89f5-4833-b97b-d6fa9cbcfd84 CADS 2,321 x

28,87fa22ff5a-2719-4fdd-bcbe-f027e90b6aa5 CADS 45,47 - 16,601 x
28,47bf6d1b95-3fa4-4754-85fc-5d2b39dc0243 CADW 33,21 - 4,741 x
3,0232717605-9088-45e1-91fa-3f475568bc0b CADW 3,021 x
0,30354c6ffb-fb2b-4f2a-9663-5162117c7e25 CADW 0,301 x

22,79d4863d5f-2435-4e2e-9aaa-8e1668b70f9c CADW 27,53 - 4,741 x
0,37e9aa8eec-833e-4a0a-9823-da2460442b03 CADW 0,371 x

24,831e156e62-bd31-41eb-90d2-b12de46adb5d CADW 28,32 - 3,491 x
12,549f65b122-8adc-4b54-8d6f-c1774e9b5ee2 CADW 17,67 - 5,131 x

0001 Fenster_3Vgl.0,8 1 x 2,47 2,47
m²

18447f3a-af11-4122-af16-c2e1c1a7be77 CAD Alle Geschosse, Fenster_3Vgl.0,8N

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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Kindergarten Großraming - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

14

0002 Außenwand_Zubau 103,39
m²

5,4759d90f54-faa4-4ab7-8752-1c81547d921a CADN 5,471 x
39,73bcc5c483-6aed-4d94-9709-9bbc5bb60fa1 CADN 40,70 - 0,971 x
1,92102978a8-f800-4b62-b7e9-0d12cec002c0 CADO 1,921 x
0,994d4c4e53-671f-4ae2-9b05-8dae9f571979 CADO 0,991 x
4,1062a83c7c-0627-4ee1-9fe3-c3d88bc619ba CADO 4,101 x

23,01efee3bab-c5eb-4f1c-b17c-bab4ff1d7f6d CADO 23,011 x
5,4714142e86-afbe-4e07-be31-1e4620bed741 CADS 5,471 x

22,70ce679e82-e643-401c-81b1-5dd2e722fd54 CADS 24,52 - 1,821 x

0002 Fenster_3Vgl.0,8 3 x 9,33 27,99
m²

8921f167-a93f-4fe1-b4ca-152ffc9f47f0 CAD Alle Geschosse, Fenster_3Vgl.0,8O

3b7b7d29-ef1a-4f8f-8df0-7e2c4a75504e CAD Alle Geschosse, Fenster_3Vgl.0,8S

efae4321-0171-4d0c-961a-de79d95e4a20 CAD Alle Geschosse, Fenster_3Vgl.0,8S

0003 Bodenplatte bis 1,5m 414,33
m²

243,94b2654c97-af7f-4147-b7d5-864624c80665 CADH 243,941 x
162,62d8b39a21-6758-4af6-8206-bf1ed4026304 CADH 162,621 x

7,777eff2682-295f-43f5-9e99-ec433477755a CADH 7,771 x

0004 Decke gg Keller_Zubau 30,64
m²

30,64c5a9a844-8ae9-4ae9-abc6-950b91fb50a4 CADH 30,641 x

0004 Fenster_3Vgl.0,8 1 x 0,97 0,97
m²

16911897-58bc-4d53-b091-5ac57902f3a2 CAD Alle Geschosse, Fenster_3Vgl.0,8N

0005 Decke ü außen bei Zubau 107,19
m²

107,196cea8b04-b6bb-4d36-9be1-8b291cb5a6db CADH 107,191 x

0005 Fenster_3Vgl.WSG1,0 1 x 2,69 2,69
m²

102a1c03-d2fe-4bf1-9c2e-074649e597b8 CAD Alle Geschosse, Fenster_3Vgl.WSG1,0W

0006 Decke zu Dachboden_Bestand 441,39
m²

231,73cd85b6d5-ede7-409e-ac7f-ab143cfa08f8 CADH 231,731 x
209,669d9573bc-758a-4a3a-a81d-558499457e55 CADH 209,661 x

0006 Fenster_3Vgl.WSG1,0 1 x 1,36 1,36
m²

9a33862e-d832-4b76-98cb-00f2be7d3258 CAD Alle Geschosse, Fenster_3Vgl.WSG1,0W

0007 Decke zu Dachboden_Zubau 110,78
m²

110,78ba5f734a-3031-4faa-b575-f7f4e7e4af5d CADH 110,781 x
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0007 Fenster_3Vgl.WSG1,0 1 x 4,11 4,11
m²

2407ae69-f796-40e0-92bc-928ae08c3d63 CAD Alle Geschosse, Fenster_3Vgl.WSG1,0W

0008 Erdb. Wand ab 1,5m 50,02
m²

12,726d9ce376-e01c-4b12-afbe-6d7d59931dfc CADN 12,721 x
8,4925d53fe0-f99b-4a7d-8a50-fbfe939fba3e CADN 8,491 x

13,20104a85c9-caec-4513-9a6f-13c4754a6cac CADO 13,201 x
11,554d453e5c-518f-49bd-b5b7-71ad3cdf22c6 CADO 11,551 x
4,06acf3fc12-d4a5-4065-b8fe-e257658411c0 CADW 4,061 x

0008 Fenster_3Vgl.WSG1,0 1 x 4,73 4,73
m²

1d267cd7-d7f7-437d-bd15-6beffa3498bb CAD Alle Geschosse, Fenster_3Vgl.WSG1,0O

0009 Erdb. Wand bis 1,5m 57,38
m²

12,72f6ae778e-c536-48c0-a06a-bc0a923e1314 CADN 12,721 x
9,17445ff299-eadf-4923-8950-9736f5e82c0b CADN 10,19 - 1,021 x

13,20f05f85ec-f656-45a0-b3ea-f0a3a62016b2 CADO 13,201 x
11,85c88cfbf5-e0d2-4aea-b0d3-1ece5d9bf2d4 CADO 11,851 x
10,44a022457c-87a8-46e5-af93-769449935bbc CADW 10,441 x

0009 Fenster_WSG1,3 1 x 7,20 7,20
m²

03630a85-4456-4ab4-9f4d-81ea2ec43619 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3N

0010 Erdb. Wand bis 1,5m als HLZ 16,82
m²

2,1104b3ca01-0382-469f-98d9-7fcd0e468247 CADO 2,111 x
10,1027ef48b8-9ffc-4c7d-a509-e8b9f041392a CADS 10,101 x
4,61304886ad-6322-41e5-890d-fe4e4158fe58 CADW 4,611 x

0010 Fenster_WSG1,3 26 x 2,37 61,62
m²

0607fdf2-2e06-413f-b178-c66663cb8db7 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3O

363c496a-a6fb-413b-8953-6ac9f33de397 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3O

3a6c1827-d04d-4c30-98fa-145e1cedd9fc CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3O

6a336fa7-6bea-4c95-b8ff-7a124b94fe18 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3O

d3a2e99b-2e5a-4db8-8763-00f372266216 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3O

0dc639bd-47df-47c2-bb0d-8c3492664efd CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

2bd575e6-141b-4a16-9828-6a0834cf7825 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

68086f93-bc2c-40a5-9f4f-d9b0580dbfdc CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

7a169808-a3c4-495a-9624-3aaed3cde584 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

94151898-efd3-4d7d-9f8c-071112d4a96d CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

943d0cfc-d5ec-4631-a368-f2febbb3cf74 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

b0156aff-17bf-4eed-804c-a7e395d3adf5 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

b0cafc96-adfa-4457-905f-baee25930c97 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

ba962f09-21f4-42e3-bc71-7723b4e207bf CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

bcbcf1fd-f621-4cb9-9235-81f35f6afe2a CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

cf3c5c49-1c75-4add-a91d-1e7ad45ff728 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S
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d5d65f9f-9c8a-4a80-9b6a-8815ddf4a33b CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

e75a91a7-4909-41f8-a23d-c7b84ae13af5 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

ea4bcba3-1043-45ad-8d9d-d672f753b315 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

eafca2e6-118d-46ae-b443-8aabeb8e28f6 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

eb403103-acd7-44cb-9841-bb4f0d8433d3 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

fe709ce5-02a7-488e-b60c-6829c52f9585 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3S

50cb97d0-e514-4ede-bff1-9e35718b3aa1 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3W

5fdcf87d-5333-42f5-99b3-f4ea1166bf15 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3W

d623fddf-75d9-4f4a-9b83-5a3cdbb0c92d CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3W

f67240b9-ca36-4318-a7dd-7618f87fea14 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3W

0011 Fenster_WSG1,3 3 x 1,02 3,06
m²

1b008a24-8e12-4282-8bb7-126973285a94 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3N

4728eb96-9575-4324-b120-4acdf9d507b5 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3N

7383672c-a776-4c59-82ef-48cfcb4eb7ac CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3W

0012 Fenster_WSG1,3 1 x 2,12 2,12
m²

26d25734-e2f6-455b-beae-776328c1a24a CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3W

0012 Wand gg Unbeh (Dachraum bei HS Zubau) 4,83
m²

4,83c7cea9ca-468a-4472-b31c-c41d8d0c0265 CADW 4,831 x

0013 Fenster_WSG1,3 1 x 1,37 1,37
m²

e7033803-6e25-428b-8eb5-c9b5c40b0402 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3W

0013 Wand gg Unbeh (Dachraum bei HS) 9,51
m²

3,0153ee4245-2cfe-4a68-96db-2707b297ed5b CADN 3,011 x
5,51788deada-eabb-4609-8789-fe06b84dca8a CADN 5,511 x
0,993c14eae7-58ff-4af2-a2f9-cd106bcd4bef CADW 0,991 x

0014 Fenster_WSG1,3 1 x 1,08 1,08
m²

575cf7c0-e1d2-44b9-bc19-260072514f41 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3N

0014 Wand gg Unbeh (Garage) 29,49
m²

15,4632ebda6c-3673-4369-8027-41eacbc29656 CADN 15,461 x
1,7567733d4a-a7f9-4e22-b6f8-217446572fed CADN 1,751 x

11,173cb1e17e-e6d8-473c-ae05-bbc1333e73b3 CADW 11,171 x
1,119361d82e-afc7-4970-99fc-be8478b055c9 CADW 1,111 x

0015 Fenster_WSG1,3 2 x 2,05 4,10
m²

42cef462-1704-4343-9eb4-2c336ec6daf6 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3N

9da7ff03-0264-4d5e-ace7-896b999219e5 CAD Alle Geschosse, Fenster_WSG1,3N
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0016 Fenster_3Vgl.0,8 1 x 1,82 1,82
m²

336d3d59-629f-425e-a2f8-ef5ee339e4d9 CAD Alle Geschosse, Fenster_3Vgl.0,8S

Andere Flächen

beheizter Bereich Bildungseinrichtungen

0011 Innendecke 552,17
m²

552,177e723c0a-b567-488e-8365-4ea54f0e2d26 CADH 552,171 x
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
beheizter Bereich 796,11 2 734,78beheizt

beheizter Bereich
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Alle Geschosse
BGF-ArchiPHYSIK z = -4m 243,94 243,941 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 552,17 552,171 x
Abschnitt 1 2 734,78 2 734,781 x

796,11 2 734,78Summe beheizter Bereich
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266,51Le
128,38Lu
236,69Lg

694,75LT
240,18LV

0,390Um

W/K
W/K

W/m²K

63,15

beheizter Bereich

… gegen Außen
… über Unbeheizt
… über das Erdreich
… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
… gegen Außen und über Unbeheizt

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
0001 Fenster_3Vgl.0,8 2,47 0,800 1,0 1,98
0004 Fenster_3Vgl.0,8 0,97 0,800 1,0 0,78
0009 Fenster_WSG1,3 7,20 1,300 1,0 9,36
0011 Fenster_WSG1,3 2,04 1,300 1,0 2,65
0014 Fenster_WSG1,3 1,08 1,300 1,0 1,40
0015 Fenster_WSG1,3 4,10 1,300 1,0 5,33
0001 Außenwand_Bestand 58,59 0,299 1,0 17,52
0002 Außenwand_Zubau 45,20 0,155 1,0 7,01
0013 Wand gg Unbeh (Dachraum bei HS) 8,52 0,454 0,9 3,48
0014 Wand gg Unbeh (Garage) 17,21 0,708 0,9 10,97

147,38 60,48

Ost
0002 Fenster_3Vgl.0,8 9,33 0,800 1,0 7,46
0008 Fenster_3Vgl.WSG1,0 4,73 1,000 1,0 4,73
0010 Fenster_WSG1,3 11,85 1,300 1,0 15,41
0001 Außenwand_Bestand 45,56 0,299 1,0 13,62
0002 Außenwand_Zubau 30,02 0,155 1,0 4,65

101,49 45,87

Süd
0002 Fenster_3Vgl.0,8 18,66 0,800 1,0 14,93
0010 Fenster_WSG1,3 40,29 1,300 1,0 52,38
0016 Fenster_3Vgl.0,8 1,82 0,800 1,0 1,46
0001 Außenwand_Bestand 91,23 0,299 1,0 27,28
0002 Außenwand_Zubau 28,17 0,155 1,0 4,37

180,17 100,42

West
0005 Fenster_3Vgl.WSG1,0 2,69 1,000 1,0 2,69
0006 Fenster_3Vgl.WSG1,0 1,36 1,000 1,0 1,36
0007 Fenster_3Vgl.WSG1,0 4,11 1,000 1,0 4,11
0010 Fenster_WSG1,3 9,48 1,300 1,0 12,32
0011 Fenster_WSG1,3 1,02 1,300 1,0 1,33
0012 Fenster_WSG1,3 2,12 1,300 1,0 2,76
0013 Fenster_WSG1,3 1,37 1,300 1,0 1,78
0001 Außenwand_Bestand 92,32 0,299 1,0 27,60
0012 Wand gg Unbeh (Dachraum bei HS Zubau) 4,83 0,153 0,9 0,67
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West
0013 Wand gg Unbeh (Dachraum bei HS) 0,99 0,454 0,9 0,40
0014 Wand gg Unbeh (Garage) 12,28 0,708 0,9 7,82

132,57 62,84

Horizontal
0005 Decke ü außen bei Zubau 107,19 0,189 1,0 20,26
0006 Decke zu Dachboden_Bestand 441,39 0,217 0,9 86,20
0007 Decke zu Dachboden_Zubau 110,78 0,189 0,9 18,84

659,36 125,30

… über das Erdreich
Wärmeübertragung über das Erdreich (detailliert, ON ISO EN 13370:2018-02-01)

m² W/m²K

7,21 m

0,30 1/h

Decke gg Keller_Zubau

m³
n =

P =
VL =

W/K

68,94

4,82

Perimeterlänge
Lüftungsvolumen

Luftwechselrate

Unkonditionierter Keller

f f FH

0004 Decke gg Keller_Zubau 30,64 0,185 0,850
AW   0,47Dicke [m] :Außenwand_Zubau
AW   0,155 1,50Höhe [m] :Außenwand_Zubau
EBu  0,610Bodenplatte bis 1,5m

Bodenplatte mit vertikaler Randdämmung

m² W/m²K

D =

75,19 mP =
lambda = 0,04

0,30
W/mK
m

Bodenplatte bis 1,5m W/K95,11

Perimeterlänge
Randdämmung

f f FH

0003 Bodenplatte bis 1,5m 414,33 0,610 0,376
AW   0,55Dicke [m] :Außenwand_Bestand

m² W/m²K f W/Kf FHSonstige Bauteile gegen Erdreich
0008 Erdb. Wand ab 1,5m 24,75 1,748 0,6 25,95
0008 Erdb. Wand ab 1,5m 21,21 1,748 0,6 22,24
0008 Erdb. Wand ab 1,5m 4,06 1,748 0,6 4,25
0009 Erdb. Wand bis 1,5m 21,89 1,748 0,8 30,61
0009 Erdb. Wand bis 1,5m 25,05 1,748 0,8 35,02
0009 Erdb. Wand bis 1,5m 10,44 1,748 0,8 14,59
0010 Erdb. Wand bis 1,5m als HLZ 10,10 0,302 0,8 2,44
0010 Erdb. Wand bis 1,5m als HLZ 4,61 0,302 0,8 1,11
0010 Erdb. Wand bis 1,5m als HLZ 2,11 0,302 0,8 0,50

124,22 136,76

1 790,16Summe
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… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K63,15Wärmebrücken pauschal

1 655,90VL = m³

240,18 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

beheizter Bereich

Bildungseinrichtungen
Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord
0001 Fenster_3Vgl.0,8 0,50 1,72 0,500 0,76 0,381

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0004 Fenster_3Vgl.0,8 0,50 0,67 0,500 0,29 0,141

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0009 Fenster_WSG1,3 0,50 5,04 0,600 2,66 1,331

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0011 Fenster_WSG1,3 0,50 1,42 0,600 0,75 0,372

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0014 Fenster_WSG1,3 0,50 0,75 0,600 0,40 0,201

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0015 Fenster_WSG1,3 0,50 2,87 0,600 1,51 0,752

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
12,50 6,40 3,208

Ost
0002 Fenster_3Vgl.0,8 0,50 6,53 0,500 2,88 1,441

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0008 Fenster_3Vgl.WSG1,0 0,50 3,31 0,500 1,46 0,731

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0010 Fenster_WSG1,3 0,50 8,29 0,600 4,38 2,195

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
18,13 8,73 4,367

Süd
0002 Fenster_3Vgl.0,8 0,50 13,06 0,500 5,76 2,882

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0010 Fenster_WSG1,3 0,50 28,20 0,600 14,92 7,4617

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0016 Fenster_3Vgl.0,8 0,50 1,27 0,500 0,56 0,281

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
42,53 21,24 10,6220

West
0005 Fenster_3Vgl.WSG1,0 0,50 1,88 0,500 0,83 0,411

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0006 Fenster_3Vgl.WSG1,0 0,50 0,95 0,500 0,41 0,201

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0007 Fenster_3Vgl.WSG1,0 0,50 2,87 0,500 1,26 0,631

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0010 Fenster_WSG1,3 0,50 6,63 0,600 3,51 1,754

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
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Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

0011 Fenster_WSG1,3 0,50 0,71 0,600 0,37 0,181
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0012 Fenster_WSG1,3 0,50 1,48 0,600 0,78 0,391
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

0013 Fenster_WSG1,3 0,50 0,95 0,600 0,50 0,251
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

15,50 7,70 3,8510

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord
0001 Außenwand_Bestand 0,00 58,59weiße Oberfläche 0,54
0002 Außenwand_Zubau 0,00 45,20weiße Oberfläche 0,54

103,79
Ost
0001 Außenwand_Bestand 0,00 45,56weiße Oberfläche 1,13
0002 Außenwand_Zubau 0,00 30,02weiße Oberfläche 1,13

75,58
Süd
0001 Außenwand_Bestand 0,00 91,23weiße Oberfläche 1,00
0002 Außenwand_Zubau 0,00 28,17weiße Oberfläche 1,00

119,40
West
0001 Außenwand_Bestand 0,00 92,32weiße Oberfläche 1,13

92,32
Horizontal
0005 Decke ü außen bei Zubau 0,00 107,19weiße Oberfläche 2,06

107,19

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 17,86 1 234
Ost 25,91 2 831
Süd 60,77 8 786
West 22,15 2 497

15 349 0 7000 14000 21000 28000126,69

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 02 468
Ost 05 662
Süd 017 573
West 04 995

0 0 7000 14000 21000 2800030 698
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N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Großraming, 438 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

30,2811,8012,7119,9836,3346,63Jan.
50,3718,1320,1531,7351,3863,47Feb.
82,9527,3734,0052,2569,6779,63Mär.

110,9238,8249,9166,5576,5377,64Apr.
147,4953,0967,8485,5487,0281,12Mai
144,3054,8369,2682,2580,8070,70Jun.

152,6256,4771,7388,5286,9977,83Jul.
135,6544,7661,0481,3988,1784,10Aug.

99,4835,8143,7761,6775,6082,57Sep.

64,5921,9625,8341,3362,0074,28Okt.
33,5213,0713,7421,7838,8849,61Nov.
23,209,289,7415,5430,4039,45Dez.
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22,84 %22,84 %

16,63 %16,63 %

16,16 %16,16 %

15,05 %15,05 %

13,35 %13,35 %

8,31 %8,31 %

3,21 %3,21 %
4,46 %4,46 %

60000

54000

48000

42000

36000

30000

24000

18000

12000

6000

0

Typ Btl.Nr. U-Wert
W/m²K

Anzahl Fläche Leitwert
W/K

KorrekturfaktorBezeichnung Wärmeverluste
kWh/am²

AF0001, 0002, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016 1,140 45 126,69 144,211,00Außenfenster 13 013,51

DGD 0006, 0007 0,210 552,17 105,050,90Decke gg ungedämmten Dachraum 9 479,71

AW 0001, 0002 0,260 391,09 102,051,00Außenwand 9 208,99

EBu 0003 0,610 414,33 95,030,37Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde 8 575,51

EWu 0009, 0010 1,420 74,20 84,300,80Erdanliegende Wand bis 1,5 m unter Erde 7 607,23

EW 0008 1,750 50,02 52,460,60Erdanliegende Wand >1,5 m unter Erde 4 733,99

DD 0005 0,190 107,19 20,261,00Decke üb Durchfahrt 1 828,26

WggG 0014 0,710 29,49 18,790,90Wand gg geschlossene Garage 1 695,61

DGK 0004 0,190 30,64 4,820,85Decke gg unbeheizten Keller (unged.) 434,96

WGD 0012, 0013 0,350 14,34 4,550,90Wand gg ungedämmten Dachraum 410,59
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beheizter Bereich
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0 86 985 3 207
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0 5 676 790
Strom (Liefermix)

Bel. Beleuchtung 100,0 25 745 3 585
Strom (Liefermix)

SB Betriebsstrombedarf 100,0 2 728 379
Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0 434 60
Strom (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0 0 0
Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 796,11 23,00 54 365
TW Warmwasser Anlage 1 796,11 3,74 3 482
Bel. Beleuchtung 796,11 15 794
SB Betriebsstrombedarf 796,11 1 673

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,60 0,28 1,32 59
Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (23,00 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige
Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen
ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen
gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt
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Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 55 °C / 35
°C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

beheizter Bereich 38,07 m 63,69 m 445,82 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung dezentral,
Defaultwert für Leistung, (3,74 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in
Zone beheizter Bereich

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (Kleinspeicher), θ TW,WS,m: 65
°C, Anschlussteile gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone beheizter
Bereich, Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 200 l)

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

beheizter Bereich 38,21 m

Beleuchtung

Berechnung mit ermittelten Beleuchtungsenergiebedarfswerten

Fläche BelEB

beheizter Bereich 19,84 kWh/m²a796,11 m²
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