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Musikschule Großraming
Bericht

3

4463 Großraming

Katastralgemeinde: 49307 Hintstein
Einlagezahl: 17
Grundstücksnummer: .150
GWR Nummer:

Musikschule Großraming

Planunterlagen
Datum: 12.08.1990
Nummer:

Kirchenplatz 3

Verfasser der Unterlagen

4553 Schlierbach

T
F

Mst. DI Christoph Schobesbegrer

E
MPyhrnstraße 16

+43 650 8963020
keine
+43 650 8963020
cs@ecowerk.at

ecowerk GmbH GF

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

1000 kein

T
F

keiner keiner
E
M

keine 00

1111

keine

AuftraggeberIn

4463 Großraming

T
F

Carina Wallner
E
M

Kirchenplatz 1

07254/7575

gemeinde@grossraming.ooe.gv.at

Gemeinde Großraming

EigentümerIn

4463 Großraming

T
F

Carina Wallner
E
M

Kirchenplatz 1

07254/7575

gemeinde@grossraming.ooe.gv.at

Gemeinde Großraming

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Erdberührte Gebäudeteile detailliert, ON ISO EN 13370:2018-02-01
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15
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Musikschule Großraming
Bericht

4

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u.
2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr
2021
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https://www.energieausweise.net/


Musikschule Großraming
Bauteilliste

5

A-I
Außenwand_Bestand_EG0001

AW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0300 0,910 0,033
2 Vollziegelmauerwerk 0,6700 0,690 0,971
3 Innenputz 0,0200 0,800 0,025

0,7200 =
Wärmeübergangswiderstände

1,199
0,170

R tot

0,834U = W/m²K

A-I
Außenwand_Bestand_OG10002

AW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0300 0,910 0,033
2 Vollziegelmauerwerk 0,5000 0,690 0,725
3 Innenputz 0,0200 0,800 0,025

0,5500 =
Wärmeübergangswiderstände

0,953
0,170

R tot

1,049U = W/m²K

A-I
Außenwand_DG_Bestand_Stirnseite0003

AW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0250 0,910 0,027
2 Hochlochziegel ab 1980 mit Leichtmauermörtel 0,3800 0,280 1,357
3 Sparschalung 0,0240 0,150 0,160
4 Gipskartonplatte 0,0150 0,250 0,060
5 Gipskartonplatte 0,0150 0,250 0,060

0,4590 =
Wärmeübergangswiderstände

1,834
0,170

R tot

0,545U = W/m²K

A-I
Außenwand_Gaube0004

AW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λLage [W/mK]

1  Fassadenverkleidung 0,0000B

2  Rauhschalung 0,0240 0,120 0,200B

3.0  Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - rauh, technisch getrocknet 0,1400 0,120 1,167B
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 0,62 m

3.1     Mineralwolle 0,1400 0,040 3,500B

4  Sparschalung 0,0240 0,150 0,160B

5  Gipskartonplatte 0,0150 0,250 0,060B

6  Gipskartonplatte 0,0150 0,250 0,060B

0,2180 =
U = 0,275

Wärmeübergangswiderstände
3,640
0,170

R tot;upper = 3,695 m²K/W; R tot;lower = 3,586 m²K/W R tot

W/m²K

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP

Eingang am 22. Jun. 2026
Reg.-Nr. 49307.26.14028.01

Typ: Bestand
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Musikschule Großraming
Bauteilliste

6

A-I
Außenwand_Zubau0005

AW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0250 0,910 0,027
2 Hochlochziegel ab 1980 mit Leichtmauermörtel 0,3800 0,280 1,357
3 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,4200 =
Wärmeübergangswiderstände

1,573
0,170

R tot

0,636U = W/m²K

A-I
Erdb. Wand bis 1,5m0006

EWu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 XPS 0,0500 0,040 1,250
2 Vertikalabdichtung 0,0100 0,230 0,043
3 Betonschalsteinmauer 0,3800 1,000 0,380
4 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,4550 =
Wärmeübergangswiderstände

1,822
0,130

R tot

0,549U = W/m²K

A-I
Wand gg Unbeh (Abseiten)0007

WGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λLage [W/mK]

1  Rauhschalung 0,0240 0,120 0,200B

2.0  Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - rauh, technisch getrocknet 0,1400 0,120 1,167B
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 0,62 m

2.1     Mineralwolle 0,1400 0,040 3,500B

3  Sparschalung 0,0240 0,150 0,160B

4  Gipskartonplatte 0,0150 0,250 0,060B

5  Gipskartonplatte 0,0150 0,250 0,060B

0,2180 =
U = 0,268

Wärmeübergangswiderstände
3,735
0,260

R tot;upper = 3,794 m²K/W; R tot;lower = 3,676 m²K/W R tot

W/m²K

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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Musikschule Großraming
Bauteilliste

7

A-I
Wand gg Unbeh Dachboden0008

WGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Gipskartonplatte 0,0150 0,250 0,060
2 Gipskartonplatte 0,0150 0,250 0,060
3 EPS F 0,0500 0,040 1,250
4 Hochlochziegel ab 1980 mit Leichtmauermörtel 0,2500 0,280 0,893
5 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,3450 =
Wärmeübergangswiderstände

2,542
0,260

R tot

0,393U = W/m²K

U-O
Bodenplatte bis 1,5m_Schiffboden0009

EBu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λLage [W/mK]

1  Stahlbeton 0,1000 2,300 0,043B

2.0  Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - rauh, luftgetrocknet 0,1600 0,120 1,333B
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 0,60 m

2.1     Dämmung 0,1600 0,040 4,000B

3  Schiffboden 0,0200 0,130 0,154B

0,2800 =
U = 0,268

Wärmeübergangswiderstände
3,738
0,170

R tot;upper = 3,775 m²K/W; R tot;lower = 3,701 m²K/W R tot

W/m²K

U-O
Bodenplatte bis 1,5m_Estrich0010

EBu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton 0,1000 2,300 0,043
2 XPS 0,0800 0,040 2,000
3 Zement- und Zementfließestrich 0,0600 1,400 0,043
4 Fliesen (2300 kg/m³) 0,0400 1,300 0,031

0,2800 =
Wärmeübergangswiderstände

2,287
0,170

R tot

0,437U = W/m²K
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Musikschule Großraming
Bauteilliste

8

U-O
Decke gg Keller_Estrich0011

DGK

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Ziegelgewölbe 0,2500 0,750 0,333
2 Stahlbeton 0,1000 2,300 0,043
3 XPS 0,0800 0,040 2,000
4 Zement- und Zementfließestrich 0,0600 1,400 0,043
5 Fliesen (2300 kg/m³) 0,0400 1,300 0,031

0,5300 =
Wärmeübergangswiderstände

2,790
0,340

R tot

0,358U = W/m²K

U-O
Decke gg Keller_Schiffboden0012

DGK

Bestand

d [m] R [m²K/W]λLage [W/mK]

1  Ziegelgewölbe 0,2500 0,750 0,333B

2  Stahlbeton 0,1000 2,300 0,043B

3.0  Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - rauh, luftgetrocknet 0,1600 0,120 1,333BNutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - rauh, luftgetrocknet
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 0,60 m

3.1     Dämmung 0,1600 0,040 4,000B

4  Schiffboden 0,0200 0,130 0,154B

0,5300 =
U = 0,234

Wärmeübergangswiderstände
4,274
0,340

R tot;upper = 4,344 m²K/W; R tot;lower = 4,204 m²K/W R tot

W/m²K

O-U
Decke zu Dachboden0013

DGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λLage [W/mK]

1  Heraklith-EPV 0,0350 0,100 0,350B

2  Mineralwolle 0,1200 0,040 3,000B

3.0  Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - gehobelt, techn. getrocknet 0,1500 0,120 1,250BNutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - gehobelt, techn. getrocknet
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 0,60 m

3.1     Mineralwolle 0,1500 0,040 3,750B

4  Dampfbremse 0,0000B

5  Abgehängte Decke 0,0000B

0,3050 =
U = 0,147

Wärmeübergangswiderstände
6,807
0,200

R tot;upper = 6,939 m²K/W; R tot;lower = 6,675 m²K/W R tot

W/m²K

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP

Eingang am 22. Jun. 2026
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Musikschule Großraming
Bauteilliste

9

O-U
Decke zu Dachboden_Abseiten0014

DGD

Bestand

0,300U = W/m²K

O-U
Decke zu Dachboden_Gauben0015

DGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λLage [W/mK]

1.0  Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - gehobelt, techn. getrocknet 0,1200 0,120 1,000BNutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - gehobelt, techn. getrocknet
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 0,60 m

1.1     Mineralwolle 0,1200 0,040 3,000B

2  Dampfbremse 0,0000B

3  Sparschalung 0,0240 0,150 0,160B

4  Gipskartonplatte 0,0150 0,250 0,060B

5  Gipskartonplatte 0,0150 0,250 0,060B

0,1740 =
U = 0,331

Wärmeübergangswiderstände
3,023
0,200

R tot;upper = 3,066 m²K/W; R tot;lower = 2,980 m²K/W R tot

W/m²K

U-O
Decke ü außen0016

DD

Bestand

0,500U = W/m²K

O-U
Innendecke0017

IDu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

0,0000 =
Wärmeübergangswiderstände

0,200
0,200

R tot

5,000U = W/m²K

O-U
Außendach hinterlüftet_Bestand0018

ADh

Bestand

d [m] R [m²K/W]λLage [W/mK]

1  Kaltdachaufbau 0,0000B

2  Rauhschalung 0,0240 0,120 0,200B

3.0  Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - gehobelt, techn. getrocknet 0,1600 0,120 1,333BNutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - gehobelt, techn. getrocknet
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 0,60 m

3.1     Mineralwolle 0,1600 0,040 4,000B

4  Dampfbremse 0,0000B

5  Sparschalung 0,0240 0,150 0,160B

6  Gipskartonplatte 0,0150 0,250 0,060B

7  Gipskartonplatte 0,0150 0,250 0,060B

0,2380 =
U = 0,246

Wärmeübergangswiderstände
4,072
0,200

R tot;upper = 4,132 m²K/W; R tot;lower = 4,013 m²K/W R tot

W/m²K

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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Musikschule Großraming
Bauteilliste
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O-U
Außendach hinterlüftet_Zubau0019

ADh

Bestand

d [m] R [m²K/W]λLage [W/mK]

1  Kaltdachaufbau 0,0000B

2  Rauhschalung 0,0240 0,120 0,200B

3.0  Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - gehobelt, techn. getrocknet 0,2000 0,120 1,667BNutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - gehobelt, techn. getrocknet
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 0,60 m

3.1     Mineralwolle 0,2000 0,040 5,000B

4  Dampfbremse 0,0000B

5  Sparschalung 0,0240 0,150 0,160B

6  Holzverkleidung Fichte 0,0150 0,120 0,125B

0,2630 =
U = 0,203

Wärmeübergangswiderstände
4,915
0,200

R tot;upper = 4,979 m²K/W; R tot;lower = 4,852 m²K/W R tot

W/m²K

Dachflächenfenster_10020
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,68 70,000,770Verglasung
0,29 30,00Rahmen

2,94Glasrandverbund

2,600,98vorh.

Dachflächenfenster_10021
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,30 70,000,770Verglasung
0,12 30,00Rahmen

1,29Glasrandverbund

2,600,43vorh.

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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Musikschule Großraming
Bauteilliste

11

Holztür bei WC0022
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,86 20,000,650Verglasung
3,45 80,00Rahmen

12,96Glasrandverbund

2,404,32vorh.

Fenster_10023
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,12 70,000,650Verglasung
0,48 30,00Rahmen

4,83Glasrandverbund

2,401,61vorh.

Fenster_10024
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,92 70,000,650Verglasung
0,39 30,00Rahmen

3,96Glasrandverbund

2,401,32vorh.

Fenster_10025
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,84 70,000,650Verglasung
0,36 30,00Rahmen

3,60Glasrandverbund

2,401,20vorh.

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP

Eingang am 22. Jun. 2026
Reg.-Nr. 49307.26.14028.01
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Musikschule Großraming
Bauteilliste

12

Fenster_10026
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,61 70,000,650Verglasung
0,69 30,00Rahmen

6,90Glasrandverbund

2,402,30vorh.

Fenster_10027
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,42 70,000,650Verglasung
0,18 30,00Rahmen

1,80Glasrandverbund

2,400,60vorh.

Fenster_10028
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,78 70,000,650Verglasung
1,19 30,00Rahmen

11,94Glasrandverbund

2,403,98vorh.

Fenster_10029
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,44 70,000,650Verglasung
0,19 30,00Rahmen

1,92Glasrandverbund

2,400,64vorh.

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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Musikschule Großraming
Bauteilliste

13

Fenster_10030
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,28 70,000,650Verglasung
0,55 30,00Rahmen

5,52Glasrandverbund

2,401,84vorh.

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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Musikschule Großraming - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

14

1 868,47

1 754,27
114,20

487,43
424,21

6,11 %
93,89 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

772,88

772,88
0,000 %

100 %

Andere Flächen

Opake Flächen
Fensterflächen

Flächen der thermischen Gebäudehülle

beheizte Bereiche Bildungseinrichtungen

0001 Außenwand_Bestand_EG 190,62
m²

43,42b6fcb69e-43e6-468c-b0b4-0793c4fe3079 CADNNO 43,421 x
39,451980a457-c985-4aa5-8965-4adfca4e48e4 CADOSO 44,28 - 4,831 x
69,91773a9f1e-272e-4079-b95e-1e83cb77a008 CADSSW 87,55 - 17,641 x
37,843ea08866-63d3-49b3-baa6-a3e8ce78207d CADWNW 44,28 - 6,441 x

0002 Außenwand_Bestand_OG1 193,99
m²

39,6765ffbb14-1e55-4ae8-809c-bd6cad6ead14 CADNNO 43,77 - 4,101 x
0,944a370bd5-5ebb-4e84-b011-2374a7fa8c0b CADNNO 0,941 x

39,814309626b-be6f-4b97-8fbf-3d2897baff19 CADOSO 44,64 - 4,831 x
75,378bc5d01d-e5e0-4960-b077-ae9292345dc4 CADSSW 88,26 - 12,891 x
38,204a19d795-c3c8-4d07-9c6a-598b52bc3b1b CADWNW 44,64 - 6,441 x

0003 Außenwand_DG_Bestand_Stirnseite 48,60
m²

24,94c6bc5c7c-89d5-45a1-bc9e-78601b645363 CADOSO 28,16 - 3,221 x
0,0016700c3a-15d3-4da2-80a8-43fc4c3c2757 CADOSO 0,001 x

23,66084b0074-d7bb-4c3d-9226-2ab5a7e0370f CADWNW 26,88 - 3,221 x

0004 Außenwand_Gaube 24,66
m²

0,826a19ce57-77e7-43eb-afc4-999e510dce09 CADNNO 2,15 - 1,331 x
1,1213536e79-12da-4389-b0f2-7482f1fd046e CADNNO 1,121 x
1,12aadc16e8-dc49-44e6-b0dd-a73be121a31a CADNNO 1,121 x
1,12c9bc7430-e132-4912-bd40-ebc61840ab27 CADNNO 1,121 x
1,14815c6102-2264-4402-b584-ed64a617c360 CADOSO 1,141 x
1,14e7a004ee-f727-4bea-a5d9-cdbe3e20ef4e CADOSO 1,141 x
1,149b0b9221-043f-4f8e-98d7-bae9755dbc0c CADOSO 1,141 x
1,146283e3cf-2caf-41d8-9774-11ae0087e127 CADOSO 1,141 x
1,146d8d4559-b39c-48ee-815b-d71cb45bf09c CADOSO 1,141 x
0,803ca2c9cd-1039-46e1-94a8-f2db49477c84 CADOSO 0,801 x
0,80d4294a0a-c277-4e7b-99c1-7d7f778006a4 CADOSO 0,801 x
0,808841a5e5-d103-44d4-8afc-93df2104b156 CADOSO 0,801 x
0,83d56e48b0-b886-4828-b501-1997a1daef16 CADSSW 0,831 x
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0,83fc636322-35f9-47d4-8579-3b3b796b3a14 CADSSW 0,831 x
0,836a52df98-8c15-4daf-9d61-9b8ed4b56571 CADSSW 0,831 x
0,83225a4b0d-8ba1-4a82-bf58-ea7810a06990 CADSSW 0,831 x
1,12099fe2af-c404-4fc5-9d29-964253b660e0 CADSSW 1,121 x
1,128ffb3945-7b23-4316-a0a5-1e197d4cb151 CADSSW 1,121 x
1,126a558f4b-ab5b-4ab5-93cb-721009b5430d CADSSW 1,121 x
1,14c4a20031-8da7-4905-8588-38b13975ab91 CADWNW 1,141 x
1,1453171682-6cb0-4dde-9703-10e5e0995916 CADWNW 1,141 x
1,1410197929-0dd6-46a1-9d49-dc5750fbb1d5 CADWNW 1,141 x
1,149efee013-e4eb-4eb0-a33e-bda165fa7547 CADWNW 1,141 x
1,14ced8481e-8f2e-433a-aae3-dd1e37b83b49 CADWNW 1,141 x

0005 Außenwand_Zubau 294,73
m²

34,6348017ba6-de4e-4af5-8e9e-d8e8f36fd6a2 CADNNO 35,90 - 1,271 x
31,57eec1622b-1d48-4452-9307-fa7ea1e24d43 CADNNO 36,17 - 4,601 x
9,05a8d2d715-6fee-4adc-97f8-2607eadb0da4 CADNNO 10,32 - 1,271 x

21,50fbfe1a39-a4e2-44f4-9c4d-79413afbf264 CADNNO 26,20 - 4,701 x
46,0918d413b1-0528-4b4d-ba02-b1c1ff28b967 CADOSO 53,45 - 7,361 x
44,64d3ffe574-2b15-46f5-8c6d-306b11e1c6f0 CADOSO 53,84 - 9,201 x
29,9510bcd014-cfb4-4528-998a-72bd5deddba9 CADWNW 33,17 - 3,221 x
19,013bb1fdd0-ad67-4c32-bdcf-32ec225d6f4e CADWNW 19,011 x
24,5996f89f03-621c-4a35-9e86-1d3c265dc4f7 CADWNW 30,18 - 5,591 x
0,002b8a8603-d0c3-46c9-bb60-69b1ab10a89b CADWNW 0,001 x

24,078274632d-9d0c-46c6-8ab3-b3c638a08e54 CADNW 24,071 x
1,76a26f730b-eb97-4a7c-a541-9734b52f6dfc CADNW 1,761 x
7,8714288481-48ad-4f67-8e06-960748df9e5a CADNW 7,871 x

0006 Erdb. Wand bis 1,5m 5,73
m²

2,99b33e03dd-1778-473f-b103-d6bf8e77f2e1 CADSSW 2,991 x
2,749b631e44-4512-4164-b564-0fd394b0141c CADWNW 2,741 x

0007 Wand gg Unbeh (Abseiten) 78,37
m²

6,41240c9a08-930a-462e-971d-7b19b21237b9 CADNNO 6,411 x
1,6017bcfbbd-f2de-46ab-aa1d-3f081420d297 CADNNO 1,601 x
4,5542608fec-220c-4e8b-854c-0f4a6fabf143 CADNNO 4,551 x
0,72b1e52b51-8bda-4d90-b7aa-1b7146e79b24 CADNNO 0,721 x
0,72e24ca8ab-dce0-47ea-a6f5-9c606020f799 CADNNO 0,721 x
0,7233ac2bdc-624b-44e6-b453-0fb017b8bb01 CADNNO 0,721 x
1,3631a84464-d737-4890-b51a-8f1ce1332787 CADNNO 1,361 x
0,71d61cdac5-fb6e-4237-a792-6faf22a55056 CADOSO 0,711 x
0,71db24d89a-e21f-4c7a-844a-6a6f1e65ba2b CADOSO 0,711 x
0,7147ac27a7-6149-48f3-afd7-e0eb6d660719 CADOSO 0,711 x
0,716beac829-410a-445c-8702-1221671b1bc4 CADOSO 0,711 x
0,71ef05f402-987e-4727-9110-1ed20a30bd33 CADOSO 0,711 x
5,25ed97451d-e39a-4fff-bec4-d032b8190628 CADOSO 5,251 x
1,6251fc3e7e-1cf5-453e-b693-747967db8aa4 CADOSO 1,621 x
1,41e3d66389-6ab6-46df-9044-584e782a91da CADOSO 1,411 x
1,62d02e3163-a25f-48c1-9d30-beccf75353f2 CADOSO 1,621 x
5,178f4f734d-f7f2-42b3-bcc0-73829b7ca98e CADOSO 5,171 x
1,62871fbac7-8aa8-4bd8-adfc-f5d9643c9a29 CADOSO 1,621 x
1,65449ace90-8574-40aa-93bd-7ed0a740ea89 CADOSO 1,651 x
1,60d300e645-e751-4ef5-81d9-5ed0788e285a CADSSW 1,601 x
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6,002c158ab1-fbec-48a3-ab61-498b12683ccb CADSSW 6,001 x
1,603273f7c2-0183-4083-ada6-33197de91cbe CADSSW 1,601 x
1,86d7a715aa-3dab-44cd-a9a5-91aa9b1c340d CADSSW 1,861 x
1,60c9eb1ea6-5a10-48cd-97ea-e54cda34d7a9 CADSSW 1,601 x
5,996f4075b1-2951-4e46-9d93-3dbab3a2247a CADSSW 5,991 x
1,6060a15ed3-9f93-4a3d-a6ae-a5200cf8c836 CADSSW 1,601 x
6,7590744bab-0482-4c7c-8436-4486f2e97df3 CADSSW 6,751 x
6,4104b1cd5b-e185-4b7b-a7c5-fababd53c99b CADSSW 6,411 x
0,7247fb7c1c-8735-4089-ad54-71ab7cb82c09 CADSSW 0,721 x
0,72fd30b963-9e49-4a8b-b72d-dba3d2732498 CADSSW 0,721 x
0,7284b69a76-a365-422f-8d3e-3882aca0656b CADSSW 0,721 x
1,28451296a0-f4ae-45eb-a7ac-473eefa30077 CADWNW 1,281 x
0,7158c16b27-dece-439d-b436-17beeb055bb0 CADWNW 0,711 x
0,719eeb9a83-05a3-4b85-a0bb-3b5305c21f72 CADWNW 0,711 x
0,716157b623-9268-48f8-b2a8-0bd2a2c0b3d5 CADWNW 0,711 x
0,711c2b402b-921e-4564-b93f-b0eeb4a055f2 CADWNW 0,711 x
0,7119f12515-f1b4-48b2-b462-78ba8e979269 CADWNW 0,711 x

0008 Wand gg Unbeh Dachboden 5,93
m²

5,93603ffb19-c473-4bd7-8bfa-d3348dabe5c6 CADSSW 5,931 x

0009 Bodenplatte bis 1,5m_Schiffboden 271,40
m²

108,6971c3411c-78e4-4020-97f5-32531af2b9ef CADH 108,691 x
115,281168c534-ead8-446f-9c34-a2faaa6ea7d6 CADH 115,281 x
47,43266a8048-d7c1-4b0c-9778-3c75e143a202 CADH 47,431 x

0010 Bodenplatte bis 1,5m_Estrich 67,47
m²

67,47fcfea201-fcbe-4aa9-bb4d-4943a895d4a7 CADH 67,471 x

0011 Decke gg Keller_Estrich 21,03
m²

21,03aff9ef98-2274-4fd8-89e0-15d86d8e19bd CADH 21,031 x

0012 Decke gg Keller_Schiffboden 56,76
m²

56,76658142e1-d552-4f96-87ff-65a72bbfbd74 CADH 56,761 x

0013 Decke zu Dachboden 153,91
m²

153,913f2c4df3-20e0-4b70-8f40-0d9772c79413 CADH 153,911 x

0014 Decke zu Dachboden_Abseiten 59,65
m²

11,0047eb028c-bee6-4ffb-983b-962f5b4cf4eb CADH 11,001 x
29,072040e446-7b38-4314-9c74-3d30956be842 CADH 29,071 x
19,58bfc2f8b2-e5da-4206-8db6-eff471d55f67 CADH 19,581 x
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0015 Decke zu Dachboden_Gauben 19,03
m²

2,3931c43fc4-80b5-4811-8516-f47054e90a72 CADH 2,391 x
2,39a876cb9f-953f-4152-b688-1b1f861e782d CADH 2,391 x
2,395f7a6bfc-4a39-4d81-9bc0-c9f8b9f8373d CADH 2,391 x
2,39faa5d464-48a7-4a57-bb09-ab63167c4b90 CADH 2,391 x
2,3950d36e55-1df0-4176-9e4f-0932729398ca CADH 2,391 x
2,3607bba296-a359-487f-9a2d-d9a641f50fcf CADH 2,361 x
2,36d50393fc-67fc-415a-9df7-74796d832d62 CADH 2,361 x
2,3638061f5e-b76e-483b-a59b-b769add2bb2e CADH 2,361 x

0016 Decke ü außen 7,55
m²

7,55f04fb957-d71c-4846-8adc-7f5663d9e49a CADH 7,551 x

0018 Außendach hinterlüftet_Bestand 101,77
m²

7,307750bc1a-f46c-45c8-92a4-d55a0f8a7d94 CADNNO, 45° 7,301 x
39,7047059bb0-bc80-4ee5-9eb4-5a016f1cdccf CADNNO, 45° 42,52 - 2,821 x
54,77935c94b2-cda0-452c-a659-198be2dcb201 CADSSW, 45° 54,771 x

0019 Außendach hinterlüftet_Zubau 153,07
m²

63,006da10f9c-50bd-40c8-991a-84b6c5f2eec5 CADOSO, 45° 63,001 x
90,07eb698144-7909-4cd9-b3de-3cb93c9c063a CADWNW, 45° 90,071 x

0020 Dachflächenfenster_1 2 x 0,98 1,96
m²

163366db-39c3-478b-a8dd-7dd75bf8b594 CAD Alle Geschosse, Dachflächenfenster_1NNO, 45

d95e992a-52a5-4aa0-8d25-98dbfc3652db CAD Alle Geschosse, Dachflächenfenster_1NNO, 45

0021 Dachflächenfenster_1 2 x 0,43 0,86
m²

1bf69d7e-05ff-4061-be63-4fca6dd6c198 CAD Alle Geschosse, Dachflächenfenster_1NNO, 45

371d5bd1-0997-4d9d-9c06-b1b9bceaad10 CAD Alle Geschosse, Dachflächenfenster_1NNO, 45

0022 Holztür bei WC 1 x 4,32 4,32
m²

c46ec33e-3669-49e7-a350-f55e46235a57 CAD Alle Geschosse, Holztür bei WCWNW

0023 Fenster_1 34 x 1,61 54,74
m²

18b6f867-1cf5-424c-ab2b-75bf70331c6c CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

1d92c09e-8f7a-4ddb-b79f-96a1fd827cbd CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

255a4507-c483-468c-879d-6bdd8ecb1b60 CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

6e485d9a-c79f-4e6b-92ce-b5074497fe03 CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

7bea6ed5-6c20-41c0-983b-3357ac97976a CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

9e9023ef-bf46-43d8-a291-411a7c2e2cd2 CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

c5b1c510-5561-4dea-85b4-22fadccc57c9 CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

cc02a190-e240-4a18-8285-bb98c49c5587 CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

0b2cb3d4-e7d1-46f5-af01-11b06b0460f8 CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

0c725b0e-50a6-41c0-a7da-f19d9a6b2532 CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW
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2db43268-4519-4dd3-86d0-290d9b9570dc CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

3d4a60c7-319d-441a-84a3-865df168c079 CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

485268fc-3d76-4901-9f4f-13881a41878d CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

4bc4fda3-0b41-4841-91ed-491871f8b85e CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

52b3b2b4-7afe-42dd-a489-c1e1c385bc7e CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

5536bb1c-edc3-4ca6-93f4-1b2b45425d0a CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

8f688566-fb09-41bd-b8b4-f7fbea0deea7 CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

a4750488-0d86-41ec-8721-d86271bc1e15 CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

b315e3a8-4e22-4342-b857-a8847cbacec2 CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

bf2ba1a5-1168-4724-9252-0d4d88412e74 CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

da091209-bd48-4002-a05a-d49f7da7cb34 CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

eda17c65-bff4-4094-8be0-ca06b4bfe34b CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

4352123a-7133-4c52-b624-b12c8b37c2b1 CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

49628c52-36cb-4692-9918-171dea84472b CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

5304ceec-ce7a-4717-a19c-a6a4ef4ee52b CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

548ff6e1-5e7d-43bc-a93e-b07d42eabcc0 CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

67fcae5b-3c13-410b-a13d-bdb60b4a219b CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

79456903-cda5-4cec-9e59-7a6a3678b44a CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

7e8590f3-978f-42b1-8690-1fcbbd89e6d2 CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

a732c94b-d9ea-41a8-b7d9-705ca4cd319a CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

ae14e048-2594-423a-84dc-ced0a1eb1c7e CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

b1325bf5-ff5b-4192-824f-390222920566 CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

c28def36-50ed-437f-b265-63fd660e8b23 CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

d158707c-f0ea-4de5-afa8-3fcab6b635f9 CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

0024 Fenster_1 8 x 1,32 10,56
m²

83c74aed-cb6e-4e91-83a9-9f25f4372727 CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

4479d77b-cf2c-4362-b21e-3fe4e6b500b4 CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

509fd497-3d72-44fd-93c8-61bd948066d0 CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

c9d61e5b-694f-4342-bb4a-57ebcb95b3fa CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

0040438c-1df3-4d81-a02a-baa14f4b2719 CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

7719541c-8ffc-46f3-a32c-e1c2bf9ff127 CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

90412b6d-b683-48c4-8916-86bc9ab8ac5c CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

dfbbe183-ee90-4b17-96a3-16f04c44a288 CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

0025 Fenster_1 2 x 1,20 2,40
m²

8f38e28a-f50f-4518-856d-74da56c4bb75 CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

f12d0914-e7fd-4fcc-b8e7-870686f1f711 CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

0026 Fenster_1 8 x 2,30 18,40
m²

76a79a53-c592-49b7-9b1d-91781680b983 CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

8ee3d5d4-6484-4e35-9279-da048cd40ffd CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

9aca014c-dbcf-4944-b04c-34cf9dad7889 CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

c4372a97-a026-43ee-bb53-bd44b429c880 CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

29755eec-e35b-40b5-89cb-59fd84d84f6b CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

61d6d341-c627-4f62-84dd-ed0e7d228295 CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

94e978ae-a040-4f79-83f8-402150195ba5 CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

c54aa753-ec1d-4aaa-a4e3-b1e0de298c69 CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP

Eingang am 22. Jun. 2026
Reg.-Nr. 49307.26.14028.01

Typ: Bestand
Code: 7gku

https://www.energieausweise.net/


Musikschule Großraming - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

19

0027 Fenster_1 3 x 0,60 1,80
m²

049fb18c-0b6a-46c4-a9e2-4ea86d117fa1 CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

1574e027-e309-40b2-b615-5f6978971301 CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

5b1599a2-3da6-4559-acff-02ba01ff6edc CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

0028 Fenster_1 2 x 3,98 7,96
m²

d141a8d9-40b3-4235-b063-f190e6dc4679 CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

fb68efe5-0040-42a6-b06a-5478bb6408b1 CAD Alle Geschosse, Fenster_1SSW

0029 Fenster_1 6 x 0,64 3,84
m²

19f77042-cd23-4bfb-8c39-19b5b73e67e8 CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

435dffad-0e73-4cb6-9319-e23bfc182739 CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

58f6f6bb-da8d-4c4d-b078-89e789e2a35b CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

60601754-6854-4193-95e2-f19a5c9b2a58 CAD Alle Geschosse, Fenster_1NNO

215b242e-2a44-4763-a796-84a6d1b678c4 CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

d5ce1c94-7c9d-48f0-a8d9-58489f443547 CAD Alle Geschosse, Fenster_1WNW

0030 Fenster_1 4 x 1,84 7,36
m²

59a45fb9-073d-47be-a8bd-78acb7255210 CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

7905af40-9db6-4816-86e5-a83099f30191 CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

b7da2272-b80f-400b-b879-57e7a971541c CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

c363b93f-28a2-4313-8dd6-3c5bb4a64a5b CAD Alle Geschosse, Fenster_1OSO

Andere Flächen

beheizte Bereiche Bildungseinrichtungen

0017 Innendecke 772,88
m²

424,21fa111073-6f82-4777-9f31-edda0b27642c CADH 424,211 x
237,11cd637d90-f47d-454b-96a0-3752213805fa CADH 237,111 x
111,56b51d62d2-a23e-4b30-bf62-95a5617fb796 CADH 111,561 x
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
beheizte Bereiche 1 189,54 4 326,17beheizt

beheizte Bereiche
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Alle Geschosse
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 67,47 67,471 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 3m 424,21 424,211 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 108,69 108,691 x
BGF-ArchiPHYSIK z = -1m 115,28 115,281 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 21,03 21,031 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 7m 237,11 237,111 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 7m 111,56 111,561 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 47,43 47,431 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 56,76 56,761 x
Abschnitt 1 4 326,17 4 326,171 x

1 189,54 4 326,17Summe beheizte Bereiche
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917,71Le
63,13Lu
97,53Lg

1 186,22LT
358,88LV

0,630Um

W/K
W/K

W/m²K

107,83

beheizte Bereiche

… gegen Außen
… über Unbeheizt
… über das Erdreich
… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
… gegen Außen und über Unbeheizt

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord-Nord-Ost
0024 Fenster_1 1,32 2,400 1,0 3,17
0025 Fenster_1 2,40 2,400 1,0 5,76
0026 Fenster_1 9,20 2,400 1,0 22,08
0027 Fenster_1 1,80 2,400 1,0 4,32
0029 Fenster_1 2,56 2,400 1,0 6,14
0001 Außenwand_Bestand_EG 43,42 0,834 1,0 36,21
0002 Außenwand_Bestand_OG1 40,61 1,049 1,0 42,60
0004 Außenwand_Gaube 4,18 0,275 1,0 1,15
0005 Außenwand_Zubau 96,75 0,636 1,0 61,53
0007 Wand gg Unbeh (Abseiten) 16,08 0,268 0,9 3,88

218,32 186,84

Nord-Nord-Ost, 45° geneigt
0018 Außendach hinterlüftet_Bestand 47,00 0,246 1,0 11,56
0020 Dachflächenfenster_1 1,96 2,600 1,0 5,10
0021 Dachflächenfenster_1 0,86 2,600 1,0 2,24

49,82 18,90

Ost-Süd-Ost
0023 Fenster_1 12,88 2,400 1,0 30,91
0024 Fenster_1 3,96 2,400 1,0 9,50
0026 Fenster_1 9,20 2,400 1,0 22,08
0030 Fenster_1 7,36 2,400 1,0 17,66
0001 Außenwand_Bestand_EG 39,45 0,834 1,0 32,90
0002 Außenwand_Bestand_OG1 39,81 1,049 1,0 41,76
0003 Außenwand_DG_Bestand_Stirnseite 24,94 0,545 1,0 13,59
0004 Außenwand_Gaube 8,10 0,275 1,0 2,23
0005 Außenwand_Zubau 90,73 0,636 1,0 57,70
0007 Wand gg Unbeh (Abseiten) 21,89 0,268 0,9 5,28

258,32 233,61

Ost-Süd-Ost, 45° geneigt
0019 Außendach hinterlüftet_Zubau 63,00 0,203 1,0 12,79

63,00 12,79

Süd-Süd-West
0023 Fenster_1 22,54 2,400 1,0 54,10
0024 Fenster_1 5,28 2,400 1,0 12,67
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Süd-Süd-West
0028 Fenster_1 7,96 2,400 1,0 19,10
0001 Außenwand_Bestand_EG 69,91 0,834 1,0 58,30
0002 Außenwand_Bestand_OG1 75,37 1,049 1,0 79,06
0004 Außenwand_Gaube 6,68 0,275 1,0 1,84
0007 Wand gg Unbeh (Abseiten) 35,57 0,268 0,9 8,58
0008 Wand gg Unbeh Dachboden 5,93 0,393 0,9 2,10

229,24 235,75

Süd-Süd-West, 45° geneigt
0018 Außendach hinterlüftet_Bestand 54,77 0,246 1,0 13,47

54,77 13,47

West-Nord-West
0022 Holztür bei WC 4,32 2,400 1,0 10,37
0023 Fenster_1 19,32 2,400 1,0 46,37
0029 Fenster_1 1,28 2,400 1,0 3,07
0001 Außenwand_Bestand_EG 37,84 0,834 1,0 31,56
0002 Außenwand_Bestand_OG1 38,20 1,049 1,0 40,07
0003 Außenwand_DG_Bestand_Stirnseite 23,66 0,545 1,0 12,89
0004 Außenwand_Gaube 5,70 0,275 1,0 1,57
0005 Außenwand_Zubau 73,55 0,636 1,0 46,78
0007 Wand gg Unbeh (Abseiten) 4,83 0,268 0,9 1,16

208,70 193,84

West-Nord-West, 45° geneigt
0019 Außendach hinterlüftet_Zubau 90,07 0,203 1,0 18,28

90,07 18,28

Nord-West
0005 Außenwand_Zubau 33,70 0,636 1,0 21,43

33,70 21,43

Horizontal
0016 Decke ü außen 7,55 0,500 1,0 3,78
0013 Decke zu Dachboden 153,91 0,147 0,9 20,36
0014 Decke zu Dachboden_Abseiten 59,65 0,300 0,9 16,11
0015 Decke zu Dachboden_Gauben 19,03 0,331 0,9 5,67

240,14 45,92

… über das Erdreich
Wärmeübertragung über das Erdreich (detailliert, ON ISO EN 13370:2018-02-01)

Bodenplatte mit vertikaler Randdämmung

m² W/m²K

D =

114,21 mP =
lambda = 0,04

0,00
W/mK
m

Bodenplatte bis 1,5m_Schiffboden W/K55,98

Perimeterlänge
Randdämmung

f f FH

0009 Bodenplatte bis 1,5m_Schiffboden 271,40 0,268 0,770
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Bodenplatte mit vertikaler Randdämmung

m² W/m²K

D =

50,67 mP =
lambda = 0,04

0,00
W/mK
m

Bodenplatte bis 1,5m_Estrich W/K22,98

Perimeterlänge
Randdämmung

f f FH

0010 Bodenplatte bis 1,5m_Estrich 67,47 0,437 0,780

m² W/m²K f W/Kf FHSonstige Bauteile gegen Erdreich
0006 Erdb. Wand bis 1,5m 2,99 0,549 0,8 1,31
0006 Erdb. Wand bis 1,5m 2,74 0,549 0,8 1,20

5,73 2,51

1 868,47Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K107,83Wärmebrücken pauschal

2 474,24VL = m³

358,88 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

beheizte Bereiche

Bildungseinrichtungen
Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord-Nord-Ost
0024 Fenster_1 0,40 0,92 0,650 0,52 0,211

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0025 Fenster_1 0,40 1,68 0,650 0,96 0,382

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0026 Fenster_1 0,40 6,44 0,650 3,69 1,474

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0027 Fenster_1 0,40 1,26 0,650 0,72 0,283

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0029 Fenster_1 0,40 1,79 0,650 1,02 0,414

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
12,09 6,93 2,7714

Nord-Nord-Ost, 45° geneigt
0020 Dachflächenfenster_1 0,40 1,37 0,770 0,93 0,372

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0021 Dachflächenfenster_1 0,40 0,60 0,770 0,40 0,162

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1,97 1,34 0,534

Ost-Süd-Ost
0023 Fenster_1 0,40 9,01 0,650 5,16 2,068

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0024 Fenster_1 0,40 2,77 0,650 1,58 0,633

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0026 Fenster_1 0,40 6,44 0,650 3,69 1,474

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0030 Fenster_1 0,40 5,15 0,650 2,95 1,184

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
23,38 13,40 5,3619

Süd-Süd-West
0023 Fenster_1 0,40 15,77 0,650 9,04 3,6114

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0024 Fenster_1 0,40 3,69 0,650 2,11 0,844

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0028 Fenster_1 0,40 5,57 0,650 3,19 1,272

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
25,04 14,35 5,7420
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Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

West-Nord-West
0022 Holztür bei WC 0,40 0,86 0,650 0,49 0,191

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0023 Fenster_1 0,40 13,52 0,650 7,75 3,1012

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0029 Fenster_1 0,40 0,89 0,650 0,51 0,202

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
15,28 8,76 3,5015

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord-Nord-Ost
0001 Außenwand_Bestand_EG 0,00 43,42weiße Oberfläche 0,68
0002 Außenwand_Bestand_OG1 0,00 40,61weiße Oberfläche 0,68
0004 Außenwand_Gaube 0,00 4,18weiße Oberfläche 0,68
0005 Außenwand_Zubau 0,00 96,75weiße Oberfläche 0,68

184,96
Nord-Nord-Ost, 45° geneigt
0018 Außendach hinterlüftet_Bestand 0,00 47,00weiße Oberfläche 1,33

47,00
Ost-Süd-Ost
0001 Außenwand_Bestand_EG 0,00 39,45weiße Oberfläche 1,13
0002 Außenwand_Bestand_OG1 0,00 39,81weiße Oberfläche 1,13
0003 Außenwand_DG_Bestand_Stirnseite 0,00 24,94weiße Oberfläche 1,13
0004 Außenwand_Gaube 0,00 8,10weiße Oberfläche 1,13
0005 Außenwand_Zubau 0,00 90,73weiße Oberfläche 1,13

203,03
Ost-Süd-Ost, 45° geneigt
0019 Außendach hinterlüftet_Zubau 0,00 63,00weiße Oberfläche 1,81

63,00
Süd-Süd-West
0001 Außenwand_Bestand_EG 0,00 69,91weiße Oberfläche 1,07
0002 Außenwand_Bestand_OG1 0,00 75,37weiße Oberfläche 1,07
0004 Außenwand_Gaube 0,00 6,68weiße Oberfläche 1,07

151,96
Süd-Süd-West, 45° geneigt
0018 Außendach hinterlüftet_Bestand 0,00 54,77weiße Oberfläche 1,91

54,77
West-Nord-West
0001 Außenwand_Bestand_EG 0,00 37,84weiße Oberfläche 0,97
0002 Außenwand_Bestand_OG1 0,00 38,20weiße Oberfläche 0,97
0003 Außenwand_DG_Bestand_Stirnseite 0,00 23,66weiße Oberfläche 0,97
0004 Außenwand_Gaube 0,00 5,70weiße Oberfläche 0,97
0005 Außenwand_Zubau 0,00 73,55weiße Oberfläche 0,97

178,95
West-Nord-West, 45° geneigt
0019 Außendach hinterlüftet_Zubau 0,00 90,07weiße Oberfläche 1,56

90,07
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord-West
0005 Außenwand_Zubau 0,00 33,70weiße Oberfläche 0,82

33,70
Horizontal
0016 Decke ü außen 0,00 7,55weiße Oberfläche 2,06

7,55

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord-Nord-Ost 17,28 1 162
Nord-Nord-Ost, 45° geneigt 2,82 358
Ost-Süd-Ost 33,40 3 884
Süd-Süd-West 35,78 4 697
West-Nord-West 24,92 1 966

12 068 0 5500 11000 16500 22000114,20

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord-Nord-Ost 02 905
Nord-Nord-Ost, 45° geneigt 0897
Ost-Süd-Ost 09 710
Süd-Süd-West 011 742
West-Nord-West 04 916

0 0 5500 11000 16500 2200030 171

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Großraming, 442 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

30,3411,8312,7420,0236,4146,73Jan.
50,4518,1620,1831,7851,4663,56Feb.
83,0627,4134,0552,3269,7779,73Mär.

111,0038,8549,9566,6076,5977,70Apr.
147,4853,0967,8485,5387,0181,11Mai
144,2754,8269,2582,2380,7970,69Jun.

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP

Eingang am 22. Jun. 2026
Reg.-Nr. 49307.26.14028.01

Typ: Bestand
Code: 7gku

https://www.energieausweise.net/


Musikschule Großraming - beheizte Bereiche
Gewinne

27

152,5956,4571,7188,5086,9777,82Jul.
135,6844,7761,0681,4188,1984,12Aug.

99,5735,8443,8161,7375,6782,64Sep.

64,6521,9825,8641,3862,0774,35Okt.
33,6013,1013,7721,8438,9849,73Nov.
23,259,309,7615,5730,4639,53Dez.
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54,08 %54,08 %

25,47 %25,47 %

7,33 %7,33 %

5,2 %5,2 %

3,91 %3,91 %1,95 %1,95 %1,49 %1,49 %0,58 %0,58 %
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Typ Btl.Nr. U-Wert
W/m²K

Anzahl Fläche Leitwert
W/K

KorrekturfaktorBezeichnung Wärmeverluste
kWh/am²

AW0001, 0002, 0003, 0004, 0005 0,770 752,60 583,191,00Außenwand 56 154,20

AF0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030 2,400 72 114,20 274,641,00Außenfenster 26 444,54

EBu 0009, 0010 0,300 338,87 79,000,78Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde 7 606,75

ADh 0018, 0019 0,220 254,84 56,111,00Außendecke hinterlüftet 5 402,72

DGD 0013, 0014, 0015 0,200 232,59 42,140,90Decke gg ungedämmten Dachraum 4 057,58

WGD 0007, 0008 0,280 84,30 21,000,90Wand gg ungedämmten Dachraum 2 022,05

DGK 0011, 0012 0,270 77,79 16,050,57Decke gg unbeheizten Keller (unged.) 1 545,42

DD 0016 0,500 7,55 3,781,00Decke üb Durchfahrt 363,97

EWu 0006 0,550 5,73 2,520,80Erdanliegende Wand bis 1,5 m unter Erde 242,65
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beheizte Bereiche
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0 206 770 7 624
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0 8 317 1 158
Strom (Liefermix)

Bel. Beleuchtung 100,0 38 468 5 357
Strom (Liefermix)

SB Betriebsstrombedarf 100,0 4 076 567
Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0 554 77
Strom (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0 0 0
Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 1 189,54 55,78 129 231
TW Warmwasser Anlage 1 1 189,54 4,96 5 102
Bel. Beleuchtung 1 189,54 23 600
SB Betriebsstrombedarf 1 189,54 2 500

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,60 0,28 1,32 59
Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (55,78 kW), Nah-/
Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen
ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen
ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt
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Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 55 °C / 45
°C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

beheizte Bereiche 53,18 m 95,16 m 666,14 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung dezentral,
Defaultwert für Leistung, (4,96 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in
Zone beheizte Bereiche

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (Kleinspeicher), θ TW,WS,m: 65
°C, Anschlussteile gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone beheizte
Bereiche, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt: 1 427 l)

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

beheizte Bereiche 57,10 m

Beleuchtung

Berechnung mit ermittelten Beleuchtungsenergiebedarfswerten

Fläche BelEB

beheizte Bereiche 19,84 kWh/m²a1 189,54 m²
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