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Volksschule Großraming
Bericht
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4463 Großraming

Katastralgemeinde: 49307 Hintstein
Einlagezahl: 139
Grundstücksnummer: 698/27
GWR Nummer:

Volksschule Großraming

Planunterlagen
Datum: 08.06.2015
Nummer:

Großraming 22

Verfasser der Unterlagen

4553 Schlierbach

T
F

DI (FH)  Michael Petter

E
MPyhrnstraße 16

+43 699 10482898

+43 699 10482898
mp@ecowerk.at

ecowerk GmbH DI (FH) Michael Petter

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

4310 Mauthausen

T
F

-- --
E
M

An der Aist 14

07238/3704

wahl@bauenwohnen-bautech.at

Planungs-, Errichtungs- und HandelsgesmbH.

AuftraggeberIn

4463 Großraming

T
F

Carina Wallner
E
M

Kirchenplatz 1

07254/7575

gemeinde@grossraming.ooe.gv.at

Gemeinde Großraming

EigentümerIn

4463 Großraming

T
F

Carina Wallner
E
M

Kirchenplatz 1

07254/7575

gemeinde@grossraming.ooe.gv.at

Gemeinde Großraming

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15
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Volksschule Großraming
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Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u.
2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr
2021
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Volksschule Großraming
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O-U
Flachdachdach Lift0014

AD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 EPDM Dichtungsbahnen/Dichtbänder 0,0150 0,250 0,060
2 EPS W25 Gefälledämmung 0,3000 0,036 8,333
3 Dampfsperre 0,0000 0,000 0,000
4 Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087

0,5150 =
Wärmeübergangswiderstände

8,620
0,140

R tot

0,116U = W/m²K

Fenster und Glastüren0001
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

4,57 70,000,510Verglasung
1,95 30,00Rahmen

19,59Glasrandverbund

0,736,53vorh.

Fenster und Glastüren0002
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

7,44 70,000,510Verglasung
3,18 30,00Rahmen

31,89Glasrandverbund

0,7310,63vorh.

Fenster und Glastüren0003
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

9,11 70,000,510Verglasung
3,90 30,00Rahmen

39,06Glasrandverbund

0,7313,02vorh.
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Fenster und Glastüren0004
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,74 70,000,510Verglasung
1,17 30,00Rahmen

11,76Glasrandverbund

0,733,92vorh.

Fenster und Glastüren0005
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,12 70,000,510Verglasung
0,48 30,00Rahmen

4,80Glasrandverbund

0,731,60vorh.

Fenster und Glastüren0006
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,77 70,000,510Verglasung
1,61 30,00Rahmen

16,17Glasrandverbund

0,735,39vorh.

Fenster und Glastüren0007
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,96 70,000,510Verglasung
1,27 30,00Rahmen

12,72Glasrandverbund

0,734,24vorh.
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Fenster und Glastüren0008
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

4,67 70,000,510Verglasung
2,00 30,00Rahmen

20,04Glasrandverbund

0,736,68vorh.

Fenster und Glastüren0009
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,04 70,000,510Verglasung
1,30 30,00Rahmen

13,05Glasrandverbund

0,734,35vorh.

Fenster und Glastüren0010
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

4,94 70,000,510Verglasung
2,12 30,00Rahmen

21,21Glasrandverbund

0,737,07vorh.

Fenster und Glastüren0011
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

4,65 70,000,510Verglasung
1,99 30,00Rahmen

19,95Glasrandverbund

0,736,65vorh.

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP

Eingang am 22. Jun. 2026
Reg.-Nr. 49307.26.14026.01

Typ: Bestand
Code: nm7a

https://www.energieausweise.net/


Volksschule Großraming
Bauteilliste
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Fenster und Glastüren0012
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,91 70,000,510Verglasung
0,39 30,00Rahmen

3,90Glasrandverbund

0,731,30vorh.

Fenster und Glastüren0013
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,26 70,000,510Verglasung
0,54 30,00Rahmen

5,43Glasrandverbund

0,731,81vorh.

Fenster und Glastüren0014
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

17,15 70,000,510Verglasung
7,35 30,00Rahmen

73,53Glasrandverbund

0,7324,51vorh.

Fenster und Glastüren0015
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

6,25 70,000,510Verglasung
2,67 30,00Rahmen

26,79Glasrandverbund

0,738,93vorh.

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP

Eingang am 22. Jun. 2026
Reg.-Nr. 49307.26.14026.01

Typ: Bestand
Code: nm7a

https://www.energieausweise.net/
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Fenster und Glastüren0016
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

4,17 70,000,510Verglasung
1,78 30,00Rahmen

17,88Glasrandverbund

0,735,96vorh.

Fenster und Glastüren0017
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,23 70,000,510Verglasung
0,53 30,00Rahmen

5,31Glasrandverbund

0,731,77vorh.

Fenster und Glastüren0018
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,92 70,000,510Verglasung
0,39 30,00Rahmen

3,96Glasrandverbund

0,731,32vorh.

Fenster und Glastüren0019
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,96 70,000,510Verglasung
0,41 30,00Rahmen

4,14Glasrandverbund

0,731,38vorh.

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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Bauteilliste
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Fenster und Glastüren0020
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

4,23 70,000,510Verglasung
1,81 30,00Rahmen

18,15Glasrandverbund

0,736,05vorh.

Fenster und Glastüren0021
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,01 70,000,510Verglasung
1,29 30,00Rahmen

12,90Glasrandverbund

0,734,30vorh.

Fenster und Glastüren0022
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,00 70,000,510Verglasung
0,85 30,00Rahmen

8,58Glasrandverbund

0,732,86vorh.

Fenster und Glastüren0023
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

4,69 70,000,510Verglasung
2,01 30,00Rahmen

20,10Glasrandverbund

0,736,70vorh.

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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Fenster und Glastüren0024
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,95 70,000,510Verglasung
1,26 30,00Rahmen

12,66Glasrandverbund

0,734,22vorh.

A-I
Außenwand STB0001

AW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Spachtelung mit Netz und Dünnputz 0,0050 0,800 0,006
2 EPS WLG040 0,2000 0,040 5,000
3 Klebespachtel 0,0100 0,800 0,013
4 Stahlbeton 25-30cm 0,2500 2,300 0,109

0,4650 =
Wärmeübergangswiderstände

5,298
0,170

R tot

0,189U = W/m²K

A-I
Außenwand MMW0002

AW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Spachtelung mit Netz und Dünnputz 0,0050 0,800 0,006
2 EPS WLG040 0,2000 0,040 5,000
3 Klebespachtel 0,0100 0,800 0,013
4 Außenputz 0,0250 0,900 0,028
5 Mischmauerwerk Ziegel/Beton 30-48 0,3800 1,000 0,380
6 Innenputz 0,0200 0,800 0,025

0,6400 =
Wärmeübergangswiderstände

5,622
0,170

R tot

0,178U = W/m²K

O-U
Decke 1OG zu Dachboden0006

DGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Gipsfaserplatte 0,0120 0,350 0,034
2 EPS W15 0,2500 0,041 6,098
3 Massivdecke 0,2800 2,300 0,122

0,5420 =
Wärmeübergangswiderstände

6,454
0,200

R tot

0,155U = W/m²K

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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Volksschule Großraming
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O-U
Decke 2OG zu Dachboden0007

DGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Gipsfaserplatte 0,0120 0,350 0,034
2 EPS W15 0,2500 0,041 6,098
3 Massivdecke 0,2800 2,300 0,122

0,5420 =
Wärmeübergangswiderstände

6,454
0,200

R tot

0,155U = W/m²K

O-U
Decke EG zu Dachraum0008

DGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 EPS W15 0,2500 0,041 6,098
2 Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087

0,4500 =
Wärmeübergangswiderstände

6,385
0,200

R tot

0,157U = W/m²K

O-U
Decke Turnsaal zu Dachraum 0010

DGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 EPS W15 0,2500 0,041 6,098
2 Stahlbeton 0,2600 2,300 0,113

0,5100 =
Wärmeübergangswiderstände

6,411
0,200

R tot

0,156U = W/m²K

U-O
Decke gg Keller0009

DGK

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
2 EPS-Granulatschüttung zementgebunden 0,0300 0,060 0,500
3 EPS T650 0,0300 0,044 0,682
4 Estrich 0,0700 1,400 0,050F

5 Linoleum (1200 kg/m³) 0,0050 0,170 0,029

0,3350 =
Wärmeübergangswiderstände

1,688
0,340

R tot

0,592U =F = Schicht mit Flächenheizung W/m²K

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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Volksschule Großraming
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U-O
Bodenplatte ab 1,5m Geräte und Garderoben0003

EB

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
2 Horizontalabdichtung 0,0050 0,230 0,022
3 EPS-Granulatschüttung zementgebunden 0,0450 0,060 0,750
4 EPS W25 0,1200 0,036 3,333
5 Estrich 0,0700 1,400 0,050F

6 Linoleum (1200 kg/m³) 0,0050 0,170 0,029

0,4450 =
Wärmeübergangswiderstände

4,441
0,170

R tot

0,225U =F = Schicht mit Flächenheizung W/m²K

U-O
Bodenplatte bis 1,5m0004

EBu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
2 Horizontalabdichtung 0,0050 0,230 0,022
3 EPS-Granulatschüttung zementgebunden 0,0450 0,060 0,750
4 EPS W25 0,1200 0,036 3,333
5 Estrich 0,0700 1,400 0,050F

6 Linoleum (1200 kg/m³) 0,0050 0,170 0,029

0,4450 =
Wärmeübergangswiderstände

4,441
0,170

R tot

0,225U =F = Schicht mit Flächenheizung W/m²K

U-O
Bodenplatte Turnsaal0025

EBu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
2 Horizontalabdichtung 0,0050 0,230 0,022
3 EPS-Granulatschüttung zementgebunden 0,0600 0,060 1,000
4 EPS W25 0,1200 0,036 3,333
5 EPS T650 0,0250 0,044 0,568F

6 Lastverteilplatte und Sportbodenaufbau 0,0350 0,160 0,219F

0,4450 =
Wärmeübergangswiderstände

5,399
0,170

R tot

0,185U =F = Schicht mit Flächenheizung W/m²K

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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A-I
Erdb. Wand ab 1,5m Turnen0011

EW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 XPS 0,1000 0,035 2,857
2 Verikalabdichtung 0,0050 0,230 0,022
3 Stahlbeton 0,3000 2,300 0,130

0,4050 =
Wärmeübergangswiderstände

3,139
0,130

R tot

0,319U = W/m²K

A-I
Erdb. Wand ab 1,5m Klassen0012

EW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 XPS 0,2000 0,035 5,714
2 Verikalabdichtung 0,0050 0,230 0,022
3 Mischmauerwerk Ziegel/Beton 0,3800 1,000 0,380
4 Innenputz 0,0200 0,800 0,025

0,6050 =
Wärmeübergangswiderstände

6,271
0,130

R tot

0,159U = W/m²K

A-I
Erdb. Wand bis 1,5m Klassen0013

EWu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 XPS 0,2000 0,035 5,714
2 Verikalabdichtung 0,0050 0,230 0,022
3 Mischmauerwerk Ziegel/Beton 0,3800 1,000 0,380
4 Innenputz 0,0200 0,800 0,025

0,6050 =
Wärmeübergangswiderstände

6,271
0,130

R tot

0,159U = W/m²K

A-I
Erdb. Wand bis 1,5m Turnen0019

EWu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 XPS 0,2000 0,040 5,000
2 Verikalabdichtung 0,0050 0,230 0,022
3 Stahlbeton 0,3000 2,300 0,130

0,5050 =
Wärmeübergangswiderstände

5,282
0,130

R tot

0,189U = W/m²K

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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Glastür zu Windfang0025
FGWw

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

4,69 70,000,200Verglasung
2,01 30,00Rahmen

20,10Glasrandverbund

1,006,70vorh.

A-I
Wand zu Wohnhaus0018

WBW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Innenputz 0,0200 0,800 0,025
2 Ziegelmauerwerk 0,2500 0,500 0,500
3 Innenputz 0,0200 0,800 0,025

0,2900 =
Wärmeübergangswiderstände

0,810
0,260

R tot

1,235U = W/m²K

A-I
Wand Schultrackt zu Dachboden0015

WGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0250 0,900 0,028
2 Ziegelmauerwerk 0,4800 0,500 0,960
3 Innenputz 0,0200 0,800 0,025

0,5250 =
Wärmeübergangswiderstände

1,273
0,260

R tot

0,786U = W/m²K

A-I
Wand STB zu Dachboden0016

WGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 EPS WLG040 0,2000 0,040 5,000
2 Klebespachtel 0,0100 0,800 0,013
3 Stahlbeton 0,3000 2,300 0,130

0,5100 =
Wärmeübergangswiderstände

5,403
0,260

R tot

0,185U = W/m²K

ArchiPHYSIK 26.0.016 - lizenziert für ecowerk GmbH 22.06.2026MP
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A-I
Wand zu Windfang0017

WGWw

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Spachtelung mit Netz und Dünnputz 0,0050 0,800 0,006
2 EPS WLG040 0,2000 0,040 5,000
3 Klebespachtel 0,0100 0,800 0,013
4 Außenputz 0,0250 0,900 0,028
5 Stahlbeton 0,4000 2,300 0,174
6 Innenputz 0,0200 0,800 0,025

0,6600 =
Wärmeübergangswiderstände

5,506
0,260

R tot

0,182U = W/m²K
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4 449,97

3 968,59
481,38

1 183,84
1 183,84

10,82 %
89,18 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

54,55

54,55
0,000 %

100 %

Andere Flächen

Opake Flächen
Fensterflächen

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Volksschule mit Turnsaal Bildungseinrichtungen

0001 Außenwand STB 373,23
m²

7,19c92f70b4-1058-4d0b-9cf8-62f97dc438a9 CADNNO 7,191 x
5,78495d0495-a12c-49b0-8895-e4ec9458ea11 CADNNO 5,781 x

75,9034791285-4e85-4310-85a2-c93f14f519bb CADNNO 75,901 x
8,3030d5893b-b0d7-4773-be81-30ab736c65dc CADNNO 8,301 x
7,81bf58693c-c768-425d-9a1a-3b627b3463ad CADNNO 7,811 x

18,933c0c9b01-a26e-4da5-b92c-acc8df2b6a35 CADOSO 22,04 - 3,111 x
104,19a30a0566-5cc3-482b-a111-33f4ab690222 CADOSO 128,70 - 24,511 x

16,7363b3e251-82c0-4bda-98c9-b4b56c21e22f CADSSW 16,731 x
29,24d32fad9d-5f0b-4a21-931d-8a15312f9b1c CADSSW 29,241 x
4,404d00540f-4e3e-4e00-b56d-2876a6c1d828 CADSSW 4,401 x

17,493469efaa-6bba-412f-a18d-24e339e943d0 CADWNW 26,54 - 9,051 x
50,80553cb838-87cf-4330-be00-315e17a4041d CADWNW 59,73 - 8,931 x
6,804fed78e8-a24d-454a-86d9-016a3c12cd87 CADWNW 6,801 x

12,28744b39dd-f44c-46c2-bd78-21259a08e184 CADWNW 16,58 - 4,301 x
7,39e873841b-d8e6-44b1-8ce3-dfb4a3ccd0dd CADWNW 7,391 x

0001 Fenster und Glastüren 1 x 6,53 6,53
m²

7737afdf-c3ac-4ec4-b395-e6e714fac4de CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

0002 Außenwand MMW 1 024,14
m²

28,44de7e1735-2c18-4521-8c1a-925a86f29777 CADNNO 28,441 x
17,834b57b127-7817-4423-9d4c-fe9181470dc9 CADNNO 38,19 - 20,361 x
1,77f239188d-ba31-4659-aeae-b7acca8b4d66 CADNNO 1,771 x

66,23e8113acb-edf1-4f81-ba2c-bcb86d0cfbff CADNNO 83,64 - 17,411 x
38,90159fa00b-8a69-4707-bf74-4a3344a7e884 CADNNO 38,901 x
36,61ade73ffa-dfb5-434e-9243-7634a701a543 CADNNO 36,611 x
0,79169c57c9-74a7-444c-b302-fc432abe8d73 CADOSO 0,791 x

63,996aa39a21-df09-4825-996b-16db33d92085 CADOSO 116,55 - 52,561 x
31,97c23c5c27-5093-4693-b2e8-ac130ed9e54f CADOSO 49,74 - 17,771 x
70,423521a6cd-a211-4e7e-b818-d81c5294891f CADOSO 124,32 - 53,901 x

116,4871d699a3-eaed-42a5-937f-2f3debcffd42 CADOSO 188,15 - 71,671 x
9,7237ec735b-013e-426d-b02c-552d581c1d86 CADSSW 9,721 x
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11,80b62c245b-0fef-4ffd-b717-4afc92cb56ab CADSSW 11,801 x
8,42d2d97679-691e-45ef-813c-813cfb19831a CADSSW 8,421 x

65,50946f4cc4-d2ce-4b5a-9970-ca7679508d73 CADSSW 101,80 - 36,301 x
9,154258e9de-fc6b-4164-8b41-1a91d7e8ff62 CADSSW 9,151 x

35,289b870a75-6a96-4034-b699-3feb06cd727d CADSSW 64,93 - 29,651 x
2,53a1cc17fb-7ac4-4a5a-9c42-d887dcd88608 CADSSW 9,23 - 6,701 x

26,20d1cb3908-9715-4945-9492-4836449b8f5e CADWNW 30,42 - 4,221 x
8,04e39b33e2-eb92-4191-aed5-7a28ea0739df CADWNW 12,17 - 4,131 x

45,70665a6413-e472-40fa-9bbe-4aa8809813c7 CADWNW 49,92 - 4,221 x
21,79dc372134-c66d-48cf-9906-df88febb251f CADWNW 39,94 - 18,151 x
28,8381f01bda-2b4d-447f-bcae-1b56f62abefa CADWNW 33,05 - 4,221 x

100,961632561e-5140-4c86-933b-2949da8d88a9 CADWNW 117,92 - 16,961 x
82,76b3d1a096-388f-455e-9722-d6a9e70f02ba CADWNW 102,16 - 19,401 x
94,03e1e0e4f8-b4eb-405a-a917-aa8861d0cd1b CADWNW 110,99 - 16,961 x

0002 Fenster und Glastüren 1 x 10,63 10,63
m²

ed72819a-3669-4f53-80c0-9c65d3ca7c16 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

0003 Bodenplatte ab 1,5m Geräte und Garderoben 79,73
m²

79,7372deb1e3-5585-4464-b264-9b77ce9f5bc5 CADH 79,731 x

0003 Fenster und Glastüren 1 x 13,02 13,02
m²

68fc8107-53b5-4c74-8ae5-5af13aaf476e CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

0004 Bodenplatte bis 1,5m 676,19
m²

275,705c8b03ed-6144-4823-9624-53b17d287534 CADH 275,701 x
349,7549360a87-460d-4a95-9709-e4d27cf8faf9 CADH 349,751 x

46,081c93172b-f56c-4ad1-b8f5-9967d00e6146 CADH 46,081 x
4,66cac3d6c1-07be-40f8-ad53-33c442377cc8 CADH 4,661 x

0004 Fenster und Glastüren 13 x 3,92 50,96
m²

2a7500ba-5fef-48b6-9cf3-ab87e2037387 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

32d0cea4-8e65-44d3-83a7-31c5447f23d1 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

3d1bfa6c-96a9-45e1-874d-7cfe084469bc CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

60ed2e23-2019-4fe4-b507-b7312e6828ab CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

77933b6e-c549-46d7-9c1e-11aeaaacb6c0 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

79ed7088-9904-4816-aa0e-a311fceb6852 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

863d2fef-88e2-43c2-ace8-e4e1fe40a806 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

9dd9a8cb-10c2-4fc6-9dfe-1ae4623df05c CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

aaaca4bb-ae65-40d1-9fee-8f8f2bd24ef7 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

bd44d830-44cc-4ba5-9b95-bf35b4830685 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

cd4a9aba-c9bf-4729-9201-24b2878615d9 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

d2df2f57-d03e-40b4-accf-11e0015b355a CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

d395d462-7f71-4066-a382-e4f4c9431c21 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

0005 Fenster und Glastüren 3 x 1,60 4,80
m²

9e8fa003-c470-407a-a803-471a53860024 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO
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ebd80a81-f6e0-4f5b-bf4d-e97eb0f4fd66 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

ed5680f5-ecce-4caf-b0d6-cc7c302cc5b1 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

0006 Decke 1OG zu Dachboden 268,53
m²

268,53cf747700-0198-4aa3-a010-e9ba8f731032 CADH 268,531 x

0006 Fenster und Glastüren 26 x 5,39 140,14
m²

15a18640-a70d-44d8-a2b5-656e935363ff CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

1768fdaa-17d9-454b-b372-f20f357c766d CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

1b0a1114-40e8-4299-a1b1-c8a54466aba8 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

1ff1daf2-fd02-4694-9e0b-cec59bffc214 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

3687b7f3-f3a2-44bd-8ba8-524da5a7041d CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

40e63e64-c37d-43e8-b699-e4562cee125f CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

443e42ff-151c-4d3c-a5fe-748b772374d7 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

53e45e7c-b4dd-4cc0-975c-7e4605a6d2b7 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

599d96d0-76ec-44c9-a66e-fdf704235780 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

630b4257-2d77-4b52-aa88-d2415be3a7c8 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

81b7f006-1e9d-4c0f-a5a5-ea694a782c8f CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

87e91d5a-cbd5-488d-a488-e62b44d4b4c4 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

88411046-c1a1-4282-bd5d-d7b1a9c8c175 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

8f6f34dc-5a64-4b9f-829a-e616ea4557ee CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

93c5cc22-3528-4304-8cf5-834b04df658c CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

a1f1a752-9576-4979-8194-38cb06d4238c CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

ca6b8de2-c581-40f1-8e63-37352eb72b5e CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

cc372d08-e4c5-4388-a474-fcdcf6606f1e CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

d58b0383-5b20-4121-a9c1-736e6c88eac3 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

d67e401f-83ef-40b5-80e6-02e8add19d5d CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

d92df31b-d56a-4f18-8c24-2b977c2ad482 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

e43f4a71-e36c-4627-a66f-3f279f311412 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

e4dd5cca-4c5d-4152-a4c5-6bb3a09325a1 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

ef46a607-4d72-4633-bdb9-91abd42b3b01 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

f0672d13-b25c-42b8-8a10-eb190c03dbde CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

f7c1e9f0-b0be-4626-825b-3cd7cfaf18d5 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

0007 Decke 2OG zu Dachboden 553,46
m²

553,464a1c7f2d-b344-4176-a482-6f30eb889169 CADH 553,461 x

0007 Fenster und Glastüren 11 x 4,24 46,64
m²

25f5507e-44b1-4cd8-845a-d4c59d238fc0 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

29077f4d-41e7-49de-9453-d4c18ffd70aa CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

372a989f-bb9a-44fe-8e8b-4e470068715e CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

3e494e2c-8304-46b3-9cb2-51a496cd00b4 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

949951bb-6337-4095-bb6f-56860a745746 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

ab2c21e5-66d0-49e0-bc71-645494037d9e CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

b11b532c-9b16-4e8b-8d14-4a414f682fd3 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

e4ed04f5-97b7-4a61-bcc3-68cf3290db40 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

f048660c-d3aa-40ac-b20c-0e286777591f CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

faa7e00f-8aee-4874-ab45-66c63102758f CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

ff27c054-4781-4dfa-85e5-43f28af54f2e CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW
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0008 Decke EG zu Dachraum 125,81
m²

125,8154cf3b69-034b-4721-8988-e195ada5c669 CADH 125,811 x

0008 Fenster und Glastüren 1 x 6,68 6,68
m²

f025f2ff-d8b8-40ea-9458-af7f8a429518 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

0009 Decke gg Keller 203,71
m²

203,710e220864-7c61-4bf5-be5e-d7ddb3aa372a CADH 203,711 x

0009 Fenster und Glastüren 4 x 4,35 17,40
m²

232e49d5-00d4-4b4c-a770-3eba44466c25 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenNNO

35d0e74a-8be7-45d6-81d7-ddc02db255fb CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenNNO

af4db713-e5b3-4850-8db0-137e45afd75b CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenNNO

e2c4a1d8-e2a6-447b-86dd-952f6d678225 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenNNO

0010 Decke Turnsaal zu Dachraum 224,21
m²

224,21b62c795b-edbd-43e5-b4fe-7a1416c037f1 CADH 224,211 x

0010 Fenster und Glastüren 1 x 7,07 7,07
m²

513b5d79-5e3f-468e-877a-01169069e382 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenNNO

0011 Erdb. Wand ab 1,5m Turnen 13,62
m²

1,574647e668-95de-422c-8c78-e81005e8a817 CADNNO 1,571 x
0,561cbab10c-2356-4d12-8808-df4aa2c653da CADWNW 0,561 x

11,4947707bfb-3778-4c77-b47d-c7cbc65d23d2 CADWNW 11,491 x

0011 Fenster und Glastüren 2 x 6,65 13,30
m²

30b67338-5f57-47f5-9c3d-3e014d85b622 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenNNO

b0749112-39ad-4d74-ad00-db1a5d7130f4 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenNNO

0012 Erdb. Wand ab 1,5m Klassen 6,79
m²

0,86886cd39d-6d8e-445d-a495-e2dfe51da29e CADNNO 0,861 x
5,9311f11497-3257-4d05-9fa7-3453163a2373 CADWNW 5,931 x

0012 Fenster und Glastüren 1 x 1,30 1,30
m²

f169eb2d-8dc9-4bdf-ba82-6e030709bd80 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

0013 Erdb. Wand bis 1,5m Klassen 72,24
m²

5,259f471da3-2acc-45af-8db6-10adee44ddff CADNNO 5,251 x
2,26a366751e-808e-432b-aa2f-99c1053476bb CADNNO 2,261 x
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49,1376b9389c-2540-4db2-971b-33ec52a35c74 CADOSO 49,131 x
15,609266c60c-6c57-419e-8840-8929aeaa0ec8 CADWNW 15,601 x

0013 Fenster und Glastüren 1 x 1,81 1,81
m²

6e46bd80-a0b2-4476-9fb0-7f4e0ea2843e CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

0014 Fenster und Glastüren 1 x 24,51 24,51
m²

64cf1334-7a22-40e0-8a4f-19971e52bc24 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenOSO

0014 Flachdachdach Lift 11,83
m²

11,832e7a4839-cfb5-4ce6-a92d-298b85109cb7 CADH 11,831 x

0015 Fenster und Glastüren 1 x 8,93 8,93
m²

0e751160-0205-4471-b8b6-75e87eec2b72 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

0015 Wand Schultrackt zu Dachboden 35,41
m²

8,0906e0aacc-2bed-47f0-a29a-3e761da4158d CADNNO 8,091 x
0,223e94e78c-9a77-4085-a3e2-447127206b10 CADOSO 0,221 x

17,38ea443a09-ec28-4892-b1e6-39ecefe702a3 CADSSW 17,381 x
9,725cbec252-1f43-4765-b531-f2d3f0c5745a CADWNW 9,721 x

0016 Fenster und Glastüren 1 x 5,96 5,96
m²

68bbcc51-9417-4cff-9294-84d0f86b3674 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

0016 Wand STB zu Dachboden 25,78
m²

6,03722e48e7-4db9-4298-9901-4e24f04c747f CADSSW 6,031 x
3,1975c67d19-41e6-478e-9f30-488902589da3 CADSSW 3,191 x

14,24f9016ea2-4036-4cad-b876-c17f0f71ebdf CADWNW 14,241 x
2,32a3c54e52-f145-4538-a9ae-7426a9e5b38d CADWNW 2,321 x

0017 Fenster und Glastüren 1 x 1,77 1,77
m²

7e525247-ccad-445f-ad97-b76cffa3c053 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

0017 Wand zu Windfang 5,03
m²

5,039155b752-4e92-42d6-9575-9596e0233b8b CADSSW 11,73 - 6,701 x

0018 Fenster und Glastüren 1 x 1,32 1,32
m²

86ac54e4-23d2-4a02-ad69-4a50a78b2a4c CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW
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0019 Erdb. Wand bis 1,5m Turnen 44,67
m²

5,908ed6c2d5-c67c-4f29-8c0b-00a6bb8e39c0 CADNNO 5,901 x
8,33b6d293ca-a864-4078-ab55-a7f5c5a4ecef CADWNW 8,331 x

30,44dc52553f-ad75-4296-a2c9-85bcd9060a9b CADWNW 30,441 x

0019 Fenster und Glastüren 3 x 1,38 4,14
m²

0a4656b5-dcc1-4236-86c9-b51e689aa059 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

8a401384-ad30-4de0-bbcf-f26d15d3908e CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

d9571fa4-822c-4bba-9120-8e20ad486856 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

0020 Fenster und Glastüren 9 x 6,05 54,45
m²

3d654cff-d637-4b32-ba24-ec8c964da500 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenSSW

4784bfad-c5d9-49ae-b8c9-38f87b54eff9 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenSSW

740a2243-2b95-453e-8c88-3d2ba6a5e85e CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenSSW

df47359f-de52-426f-9c15-a3ef3ef98159 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenSSW

ec9844e5-374b-472e-84be-6339864addf8 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenSSW

f64d950f-5370-4162-8b69-b2a4f3d7fccf CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenSSW

028f3739-d647-467a-a053-ca135b133486 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

5f495d80-e689-43fd-b5eb-bd3e43a8f0d5 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

725c3fc5-2c8b-4b2d-8ec9-a1bbf5c19328 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

0021 Fenster und Glastüren 1 x 4,30 4,30
m²

5359f1c9-8539-4370-a79b-0e082f58574b CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

0022 Fenster und Glastüren 1 x 2,86 2,86
m²

3edcb8a0-c2e3-499d-aedc-623235c2b3cb CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenSSW

0023 Fenster und Glastüren 5 x 6,70 33,50
m²

3f951d96-fcdc-4173-bb62-70ac00e330c5 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenSSW

68c906a1-983c-4ce7-960f-92dda000d0b3 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenSSW

7d1404da-fc17-44bf-b159-5eec98febfda CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenSSW

a3a6726b-e123-4404-adf7-8a6ad0d929d4 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenSSW

e2804b7a-4c88-4a40-98bc-92e92e0282e3 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenSSW

0024 Fenster und Glastüren 3 x 4,22 12,66
m²

0e2d68ba-5192-4d3c-905e-ea7124417452 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

234d4bdf-0a31-4fcb-afb2-23c05452b1d7 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

a143f9c1-9970-46d6-9291-f49600367199 CAD Alle Geschosse, Fenster und GlastürenWNW

0025 Bodenplatte Turnsaal 224,21
m²

224,218f78aaba-8c7d-4d2d-acfb-e93972c86425 CADH 224,211 x
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0025 Glastür zu Windfang 1 x 6,70 6,70
m²

4a1872e4-90d8-4985-9f34-264b3433d274 CAD Alle Geschosse, Glastür zu WindfangSSW

Andere Flächen

Volksschule mit Turnsaal Bildungseinrichtungen

0018 Wand zu Wohnhaus 54,55
m²

0,879e8cc4c8-88d8-4253-8b2c-3261aa59e674 CADOSO 0,871 x
0,9531008ebc-2f63-4d1b-9440-5c696e4f9285 CADOSO 0,951 x

25,2764a9d7aa-e301-424a-8cec-6b7aab829892 CADSSW 25,271 x
27,4626e97558-d3fb-4f60-8dd4-27650011daab CADSSW 27,461 x
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Volksschule mit Turnsaal 2 582,96 9 741,81beheizt

Volksschule mit Turnsaal
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Alle Geschosse
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 203,71 203,711 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 224,21 224,211 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 275,70 275,701 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 79,73 79,731 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 3m 833,83 833,831 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 6m 558,12 558,121 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 7m 7,17 7,171 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 349,75 349,751 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 46,08 46,081 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 4,66 4,661 x
Abschnitt 1 9 741,81 9 741,811 x

2 582,96 9 741,81Summe Volksschule mit Turnsaal
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600,72Le
197,83Lu
248,11Lg

1 154,44LT
779,28LV

0,260Um

W/K
W/K

W/m²K

107,76

Volksschule mit Turnsaal

… gegen Außen
… über Unbeheizt
… über das Erdreich
… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord-Nord-Ost
0009 Fenster und Glastüren 17,40 0,730 1,0 12,70
0010 Fenster und Glastüren 7,07 0,730 1,0 5,16
0011 Fenster und Glastüren 13,30 0,730 1,0 9,71
0001 Außenwand STB 104,98 0,189 1,0 19,84
0002 Außenwand MMW 189,78 0,178 1,0 33,78
0011 Erdb. Wand ab 1,5m Turnen 1,57 0,319 0,6 0,30
0012 Erdb. Wand ab 1,5m Klassen 0,86 0,159 0,6 0,08
0013 Erdb. Wand bis 1,5m Klassen 7,51 0,159 0,8 0,96
0019 Erdb. Wand bis 1,5m Turnen 5,90 0,189 0,8 0,89
0015 Wand Schultrackt zu Dachboden 8,09 0,786 0,9 5,72

356,46 89,14

Ost-Süd-Ost
0001 Fenster und Glastüren 6,53 0,730 1,0 4,77
0002 Fenster und Glastüren 10,63 0,730 1,0 7,76
0003 Fenster und Glastüren 13,02 0,730 1,0 9,50
0004 Fenster und Glastüren 50,96 0,730 1,0 37,20
0005 Fenster und Glastüren 4,80 0,730 1,0 3,50
0006 Fenster und Glastüren 140,14 0,730 1,0 102,30
0012 Fenster und Glastüren 1,30 0,730 1,0 0,95
0013 Fenster und Glastüren 1,81 0,730 1,0 1,32
0014 Fenster und Glastüren 24,51 0,730 1,0 17,89
0001 Außenwand STB 123,12 0,189 1,0 23,27
0002 Außenwand MMW 283,65 0,178 1,0 50,49
0013 Erdb. Wand bis 1,5m Klassen 49,13 0,159 0,8 6,25
0015 Wand Schultrackt zu Dachboden 0,22 0,786 0,9 0,16

709,82 265,36

Süd-Süd-West
0020 Fenster und Glastüren 36,30 0,730 1,0 26,50
0022 Fenster und Glastüren 2,86 0,730 1,0 2,09
0023 Fenster und Glastüren 33,50 0,730 1,0 24,46
0001 Außenwand STB 50,37 0,189 1,0 9,52
0002 Außenwand MMW 142,40 0,178 1,0 25,35
0025 Glastür zu Windfang 6,70 1,000 0,6 4,02
0015 Wand Schultrackt zu Dachboden 17,38 0,786 0,9 12,29
0016 Wand STB zu Dachboden 9,22 0,185 0,9 1,54
0017 Wand zu Windfang 5,03 0,182 0,6 0,55

303,76 106,32
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West-Nord-West
0007 Fenster und Glastüren 46,64 0,730 1,0 34,05
0008 Fenster und Glastüren 6,68 0,730 1,0 4,88
0015 Fenster und Glastüren 8,93 0,730 1,0 6,52
0016 Fenster und Glastüren 5,96 0,730 1,0 4,35
0017 Fenster und Glastüren 1,77 0,730 1,0 1,29
0018 Fenster und Glastüren 1,32 0,730 1,0 0,96
0019 Fenster und Glastüren 4,14 0,730 1,0 3,02
0020 Fenster und Glastüren 18,15 0,730 1,0 13,25
0021 Fenster und Glastüren 4,30 0,730 1,0 3,14
0024 Fenster und Glastüren 12,66 0,730 1,0 9,24
0001 Außenwand STB 94,76 0,189 1,0 17,91
0002 Außenwand MMW 408,31 0,178 1,0 72,68
0011 Erdb. Wand ab 1,5m Turnen 12,05 0,319 0,6 2,31
0012 Erdb. Wand ab 1,5m Klassen 5,93 0,159 0,6 0,57
0013 Erdb. Wand bis 1,5m Klassen 15,60 0,159 0,8 1,98
0019 Erdb. Wand bis 1,5m Turnen 38,77 0,189 0,8 5,86
0015 Wand Schultrackt zu Dachboden 9,72 0,786 0,9 6,88
0016 Wand STB zu Dachboden 16,56 0,185 0,9 2,76

712,25 191,65

Horizontal
0014 Flachdachdach Lift 11,83 0,116 1,0 1,37
0006 Decke 1OG zu Dachboden 268,53 0,155 0,9 37,46
0007 Decke 2OG zu Dachboden 553,46 0,155 0,9 77,21
0008 Decke EG zu Dachraum 125,81 0,157 0,9 17,78
0010 Decke Turnsaal zu Dachraum 224,21 0,156 0,9 31,48
0009 Decke gg Keller 203,71 0,592 0,7 84,421,70
0003 Bodenplatte ab 1,5m Geräte und Garderoben 79,73 0,225 0,5 8,971,70
0004 Bodenplatte bis 1,5m 676,19 0,225 0,7 106,501,70
0025 Bodenplatte Turnsaal 224,21 0,185 0,7 29,041,70

2 367,68 394,23

4 449,97Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K107,76Wärmebrücken pauschal
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5 372,55VL = m³

779,28 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Volksschule mit Turnsaal

Bildungseinrichtungen
Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord-Nord-Ost
0009 Fenster und Glastüren 0,40 12,18 0,510 5,47 2,194

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0010 Fenster und Glastüren 0,40 4,94 0,510 2,22 0,891

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0011 Fenster und Glastüren 0,40 9,31 0,510 4,18 1,672

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
26,43 11,89 4,757

Ost-Süd-Ost
0001 Fenster und Glastüren 0,40 4,57 0,510 2,05 0,821

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0002 Fenster und Glastüren 0,40 7,44 0,510 3,34 1,331

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0003 Fenster und Glastüren 0,40 9,11 0,510 4,09 1,631

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0004 Fenster und Glastüren 0,40 35,67 0,510 16,04 6,4113

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0005 Fenster und Glastüren 0,40 3,36 0,510 1,51 0,603

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0006 Fenster und Glastüren 0,40 98,09 0,510 44,12 17,6526

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0012 Fenster und Glastüren 0,40 0,91 0,510 0,40 0,161

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0013 Fenster und Glastüren 0,40 1,26 0,510 0,56 0,221

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0014 Fenster und Glastüren 0,40 17,15 0,510 7,71 3,081

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
177,59 79,88 31,9548

Süd-Süd-West
0020 Fenster und Glastüren 0,40 25,41 0,510 11,42 4,576

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0022 Fenster und Glastüren 0,40 2,00 0,510 0,90 0,361

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0023 Fenster und Glastüren 0,40 23,45 0,510 10,54 4,215

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0025 Glastür zu Windfang 0,40 4,69 0,200 0,70 0,281

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
55,55 23,58 9,4313
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Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

West-Nord-West
0007 Fenster und Glastüren 0,40 32,64 0,510 14,68 5,8711

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0008 Fenster und Glastüren 0,40 4,67 0,510 2,10 0,841

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0015 Fenster und Glastüren 0,40 6,25 0,510 2,81 1,121

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0016 Fenster und Glastüren 0,40 4,17 0,510 1,87 0,751

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0017 Fenster und Glastüren 0,40 1,23 0,510 0,55 0,221

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0018 Fenster und Glastüren 0,40 0,92 0,510 0,41 0,161

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0019 Fenster und Glastüren 0,40 2,89 0,510 1,30 0,523

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0020 Fenster und Glastüren 0,40 12,70 0,510 5,71 2,283

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0021 Fenster und Glastüren 0,40 3,01 0,510 1,35 0,541

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0024 Fenster und Glastüren 0,40 8,86 0,510 3,98 1,593

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
77,38 34,80 13,9226

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord-Nord-Ost
0001 Außenwand STB 0,00 104,98weiße Oberfläche 0,68
0002 Außenwand MMW 0,00 189,78weiße Oberfläche 0,68

294,76
Ost-Süd-Ost
0001 Außenwand STB 0,00 123,12weiße Oberfläche 1,13
0002 Außenwand MMW 0,00 283,65weiße Oberfläche 1,13

406,77
Süd-Süd-West
0001 Außenwand STB 0,00 50,37weiße Oberfläche 1,07
0002 Außenwand MMW 0,00 142,40weiße Oberfläche 1,07

192,77
West-Nord-West
0001 Außenwand STB 0,00 94,76weiße Oberfläche 0,97
0002 Außenwand MMW 0,00 408,31weiße Oberfläche 0,97

503,07
Horizontal
0014 Flachdachdach Lift 0,00 11,83weiße Oberfläche 2,06

11,83

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord-Nord-Ost 37,77 1 992
Ost-Süd-Ost 253,70 23 137
Süd-Süd-West 79,36 7 709
West-Nord-West 110,55 7 808

40 647 0 25000 50000 75000 100000481,38
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Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord-Nord-Ost 04 980
Ost-Süd-Ost 057 843
Süd-Süd-West 019 274
West-Nord-West 019 521

0 0 25000 50000 75000 100000101 619

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Großraming, 439 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

30,2911,8112,7219,9936,3546,65Jan.
50,3918,1420,1531,7451,4063,49Feb.
82,9727,3834,0252,2769,7079,65Mär.

110,9438,8249,9266,5676,5477,65Apr.
147,4953,0967,8485,5487,0181,11Mai
144,2954,8369,2682,2480,8070,70Jun.

152,6156,4671,7288,5186,9977,83Jul.
135,6644,7661,0481,3988,1884,11Aug.

99,5035,8243,7861,6975,6282,59Sep.

64,6121,9625,8441,3562,0274,30Okt.
33,5413,0813,7521,8038,9149,64Nov.
23,219,289,7515,5530,4139,47Dez.
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33,11 %33,11 %

24,16 %24,16 %

15,66 %15,66 %

12,95 %12,95 %

8,07 %8,07 %

2,8 %2,8 %1,52 %1,52 %1,74 %1,74 %

99000

90000

81000

72000

63000

54000

45000

36000

27000

18000

9000

0

Typ Btl.Nr. U-Wert
W/m²K

Anzahl Fläche Leitwert
W/K

KorrekturfaktorBezeichnung Wärmeverluste
kWh/am²

AF0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 00240,730 93 474,68 346,521,00Außenfenster 31 278,28

AW 0001, 0002 0,180 1 397,37 252,841,00Außenwand 22 822,35

DGD 0006, 0007, 0008, 0010 0,160 1 172,01 163,920,90Decke gg ungedämmten Dachraum 14 796,07

EBu 0004, 0025 0,220 900,40 135,540,70Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde 12 234,38

DGK 0009 0,590 203,71 84,420,70Decke gg unbeheizten Keller (unged.) 7 620,09

WGD 0015, 0016 0,530 61,19 29,340,90Wand gg ungedämmten Dachraum 2 648,35

EWu 0013, 0019 0,170 116,91 15,940,80Erdanliegende Wand bis 1,5 m unter Erde 1 438,81

EB 0003 0,230 79,73 8,970,50Erdanliegende Bodenplatte >1,5 m unter Erde 809,67

FGWw 0025 1,000 1 6,70 4,020,60Fenster gg unkond. Wintergarten - Wärmeschutzverglasung 362,86

EW 0011, 0012 0,270 20,41 3,250,60Erdanliegende Wand >1,5 m unter Erde 293,36

AD 0014 0,120 11,83 1,371,00Außendecke 123,66

WGWw 0017 0,180 5,03 0,550,60Wand gg unkond. Wintergarten - Wärmeschutzverglasung 49,65
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Volksschule mit Turnsaal
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0 226 351 8 346
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0 39 732 1 465
Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Bel. Beleuchtung 96,7 80 807 11 253
Strom (Liefermix)

Bel. Beleuchtung 3,2 0 0
Photovoltaik

SB Betriebsstrombedarf 96,7 8 567 1 193
Strom (Liefermix)

SB Betriebsstrombedarf 3,2 0 0
Photovoltaik

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 96,7 999 139
Strom (Liefermix)

RH Raumheizung Anlage 1 3,2 0 0
Photovoltaik

TW Warmwasser Anlage 1 96,7 909 126
Strom (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 3,2 0 0
Photovoltaik

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 2 582,96 123,98 141 469
TW Warmwasser Anlage 1 2 582,96 24 832
Bel. Beleuchtung 2 582,96 51 245
SB Betriebsstrombedarf 2 582,96 5 430

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,60 0,28 1,32 59
Photovoltaik 0,00 0,00 0,00 0
Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227
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Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (123,98 kW), Nah-/
Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, Lage variabel, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Volksschule mit Turnsaal, 2/3
gedämmt, Armaturen gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 1/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Flächenheizung, individuelle
Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 30 °C / 25 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Volksschule mit Turnsaal 0,00 m 206,64 m 723,23 m
unkonditioniert 106,69 m 0,00 m

Kreis für Radiatoren

Bereitstellung: Keine Wärmebereitstellung, Wärmebereitstellung durch Heizsystem Raumheizung
Anlage 1

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 2/3 gedämmt, Armaturen gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 0/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Kleinflächige Wärmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 55 °C / 45
°C ), gleitende Betriebsweise

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, mit Wärmetauscher, Raumheizung
Anlage 1, Defaultwert für Leistung (1 x 123,98 kW), wärmegedämmte Ausführung einschließlich
Anschlussarmaturen

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Volksschule mit Turnsaal 0,00 m 0,00 m 123,98 m
unkonditioniert 33,86 m 103,32 m

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen

Volksschule mit Turnsaal 0,00 m 0,00 m
unkonditioniert 32,86 m 103,32 m
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Beleuchtung

Berechnung mit ermittelten Beleuchtungsenergiebedarfswerten

Fläche BelEB

Volksschule mit Turnsaal 19,84 kWh/m²a2 582,96 m²

Anlage im Gemeindebesitz
Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Bildungseinrichtungen)
Aperturfläche: 13,33 m², Spitzenleistung: 2,00 kW,
mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,
mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,80 - mäßig belüftete PV-Module,
Geländewinkel 10°, Orientierung des Kollektors SSW/SSO, eigener Neigungswinkel (Neigung:
24,0), kein Stromspeicher
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