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51 335 152,7
3 925 11,7

79 807 237,50

87 776 261,2

682 2,0

103 356 307,5
16 449 48,9

86 907 258,6

3 243 9,7
1,47

1,44

797,1

336,1
268,9

1 194,5

0,67
1,50

365
4022

22,0
-14,3

NF

22.06.2026
21.06.2036

mittelschwere

Fensterlüftung

0,590

DI (FH)  Michael Petter

127,7

0 0,0

49 171 146,3

122,6

226,7

2,12

50,98

2026-000273

1,45
1,50

-
-
-

kombiniert
-
Kessel, Pellets
-

-
-
-

-

0,0

2 776 8,3

0 0,0

7 286 21,7
0 0,0

0,00
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FFW Pechgraben
Bericht

3

4463 Großraming

Katastralgemeinde: 49316 Neustiftgraben
Einlagezahl: 384
Grundstücksnummer: 2003/3
GWR Nummer:

FFW Pechgraben

Planunterlagen
Datum: 06.03.2009
Nummer:

Pechgraben 89

Verfasser der Unterlagen

4553 Schlierbach

T
F

DI (FH)  Michael Petter

E
MPyhrnstraße 16

+43 699 10482898

+43 699 10482898
mp@ecowerk.at

ecowerk GmbH DI (FH) Michael Petter

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

1000 kein

T
F

keiner keiner
E
M

keine 00

1111

keine

AuftraggeberIn

4463 Großraming

T
F

Carina Wallner
E
M

Kirchenplatz 1

07254/7575

gemeinde@grossraming.ooe.gv.at

Gemeinde Großraming

EigentümerIn

4463 Großraming

T
F

Carina Wallner
E
M

Kirchenplatz 1

07254/7575

gemeinde@grossraming.ooe.gv.at

Gemeinde Großraming

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
Erdberührte Gebäudeteile detailliert, ON ISO EN 13370:2018-02-01
Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)
Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15
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FFW Pechgraben
Bericht

4

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u.
2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr
2021
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FFW Pechgraben
Bauteilliste

5

A-I
Außenwand_HLZ0001

AW

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0250 0,900 0,028
2 Hochlochziegel ab 1980 mit Normalmauermörtel 0,3000 0,350 0,857
3 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,3400 =
Wärmeübergangswiderstände

1,074
0,170

R tot

0,931U = W/m²K

A-I
Außenwand_Holzriegel0002

Awh

Bestand

d [m] R [m²K/W]λLage [W/mK]

1  Hinterlüftete Fassadenverkleidung 0,0000B

2  DHF / DWD Platte 0,0150 0,090 0,167B

3.0  Holzriegel 0,2000 0,120 1,667BHolzriegel
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 0,62 m

3.1     Zellulose-Einblasdämmung 0,2000 0,039 5,128B

4  OSB Platten 0,0150 0,130 0,115B

5.0  Lattung 0,0500 0,120 0,417BLattung
Breite: 0,08 m Achsenabstand: 0,31 m

5.1     Luftschicht stehend, Wärmefluss horizontal   45 < d <= 50 mm 0,0500 0,278 0,180B

6  Gipskartonplatte 0,0150 0,210 0,071B

0,2950 =
U = 0,192

Wärmeübergangswiderstände
5,220
0,260

R tot;upper = 5,341 m²K/W; R tot;lower = 5,100 m²K/W R tot

W/m²K

A-I
Wand zu Garage0003

WggG

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Innenputz 0,0150 0,800 0,019
2 Hochlochziegel ab 1980 mit Normalmörtel 0,2500 0,350 0,714
3 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,2800 =
Wärmeübergangswiderstände

1,012
0,260

R tot

0,988U = W/m²K
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FFW Pechgraben
Bauteilliste
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A-I
Wand zu Pufferraum0004

WGU

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Innenputz 0,0150 0,800 0,019
2 Hochlochziegel ab 1980 mit Normalmörtel 0,2500 0,350 0,714
3 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,2800 =
Wärmeübergangswiderstände

1,012
0,260

R tot

0,988U = W/m²K

A-I
Wand zu Dachbdoden0005

WGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Innenputz 0,0150 0,800 0,019
2 Hochlochziegel ab 1980 mit Normalmörtel 0,2500 0,350 0,714
3 Innenputz 0,0150 0,800 0,019

0,2800 =
Wärmeübergangswiderstände

1,012
0,260

R tot

0,988U = W/m²K

U-O
Boden erdanliegend0006

EBu

Bestand

Default-Wert lt. OIB Richtlinie 6
1,350U = W/m²K

U-O
Decke OG zu Garagen0007

DggG

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Massivdecke 0,2000 2,300 0,087
2 EPS-Granulatschüttung zementgebunden (Annahme) 0,1200 0,060 2,000
3 Estrich 0,0650 1,400 0,046
4 Belag 0,0150 1,500 0,010

0,4000 =
Wärmeübergangswiderstände

2,483
0,340

R tot

0,403U = W/m²K
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FFW Pechgraben
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U-O
Decke OG zu Pufferraum0008

DGUo

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

1 Massivdecke 0,2000 2,300 0,087
2 EPS-Granulatschüttung zementgebunden (Annahme) 0,1200 0,060 2,000
3 Estrich 0,0650 1,400 0,046
4 Belag 0,0150 1,500 0,010

0,4000 =
Wärmeübergangswiderstände

2,483
0,340

R tot

0,403U = W/m²K

O-U
Dachschräge0010

ADh

Bestand

d [m] R [m²K/W]λLage [W/mK]

1  Kaltdachaufbau 0,0000B

2  Rauhschalung 0,0240 0,120 0,200B

3.0  Sparren + Aufdoppler 0,2800 0,120 2,333B
Breite: 0,12 m Achsenabstand: 0,80 m

3.1     Zellulose-Einblasdämmung 0,2800 0,039 7,179B

4  Dampfbremse 0,0000B

5  Sparschalung 2,4 cm 0,0240 0,150 0,160B

6  Gipskartonplatte 0,0150 0,210 0,071B

0,3430 =
U = 0,162

Wärmeübergangswiderstände
6,189
0,200

R tot;upper = 6,272 m²K/W; R tot;lower = 6,106 m²K/W R tot

W/m²K

O-U
Zangendecke0011

DGD

Bestand

d [m] R [m²K/W]λLage [W/mK]

1  Holzspanplatten 0,0190 0,130 0,146B

2.0  Zangen + Aufdoppler 0,2800 0,120 2,333BZangen + Aufdoppler
Breite: 0,12 m Achsenabstand: 0,80 m

2.1     Zellulose-Einblasdämmung 0,2800 0,039 7,179B

3  Dampfbremse 0,0000B

4  Sparschalung 2,4 cm 0,0240 0,150 0,160B

5  Gipskartonplatte 0,0150 0,210 0,071B

0,3380 =
U = 0,163

Wärmeübergangswiderstände
6,129
0,200

R tot;upper = 6,206 m²K/W; R tot;lower = 6,052 m²K/W R tot

W/m²K
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FFW Pechgraben
Bauteilliste
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O-U
Innendecke0012

IDu

Bestand

d [m] R [m²K/W]λ [W/mK]

0,0000 =
Wärmeübergangswiderstände

0,200
0,200

R tot

5,000U = W/m²K

A-I
Tore0013

TOw

Bestand

lt. Typenschild
1,700U = W/m²K

A-I
Außentüren0014

ATw

Bestand

1,200U = W/m²K

Fenster Garagen0015
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,00 90,000,650Verglasung
0,22 10,00Rahmen

6,69Glasrandverbund

2,802,23vorh.

Fenster0016
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,49 70,000,620Verglasung
0,21 30,00Rahmen

2,10Glasrandverbund

1,200,70vorh.
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FFW Pechgraben
Bauteilliste

9

Fenster0017
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,79 70,000,620Verglasung
0,33 30,00Rahmen

3,39Glasrandverbund

1,201,13vorh.

Fenster0018
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,04 70,000,620Verglasung
0,44 30,00Rahmen

4,47Glasrandverbund

1,201,49vorh.

Fenster0019
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,84 70,000,620Verglasung
0,36 30,00Rahmen

3,60Glasrandverbund

1,201,20vorh.

Fenster0020
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,35 70,000,620Verglasung
0,57 30,00Rahmen

5,79Glasrandverbund

1,201,93vorh.
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Fenster0021
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,12 70,000,620Verglasung
0,48 30,00Rahmen

4,80Glasrandverbund

1,201,60vorh.

Fenster0022
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,01 70,000,620Verglasung
0,43 30,00Rahmen

4,35Glasrandverbund

1,201,45vorh.

Dachflächenfenster 700023
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,76 70,000,460Verglasung
0,32 30,00Rahmen

3,27Glasrandverbund

1,301,09vorh.

Dachflächenfenster 730024
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

0,76 70,000,520Verglasung
0,32 30,00Rahmen

3,27Glasrandverbund

1,601,09vorh.
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FFW Pechgraben - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

11

797,14

768,77
28,37

222,24
209,06

3,56 %
96,44 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

127,02

127,02
0,000 %

100 %

Andere Flächen

Opake Flächen
Fensterflächen

Flächen der thermischen Gebäudehülle

beheizbare Gebäudebereiche Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

0001 Außenwand_HLZ 179,16
m²

17,011f6fbdc9-5c04-4c85-b6c5-a8f50fef4645 CADN 38,50 - 21,491 x
23,070a4bf8c4-3b46-48a3-966e-25b81f353239 CADN 26,05 - 2,981 x
45,59c3800a33-dc40-4ca4-8698-2c55265385ec CADO 57,47 - 11,881 x
21,190f624070-d2d7-4205-85a8-e15b071a3e10 CADO 22,32 - 1,131 x
50,68562e0a51-ce1e-4d36-9a54-51adf675b5b4 CADW 57,47 - 6,791 x
21,625cb34786-bc54-41fe-936b-cbb7aeafe5d3 CADW 22,32 - 0,701 x

0002 Außenwand_Holzriegel 98,31
m²

12,974bd6506b-22f1-46fa-b638-2f77d1f21f65 CADN 12,971 x
4,1042a2e0fe-9f21-4a52-b1b2-36fee67cdf1f CADO 5,30 - 1,201 x

18,08cbee5d10-ff50-4a72-a03d-e7c064b959a2 CADO 21,95 - 3,871 x
40,41851612a8-81f2-4aee-b8c5-0d6d89e75f63 CADS 40,411 x
22,7549097a3d-fae4-4945-bd66-914b2666e332 CADW 27,25 - 4,501 x

0003 Wand zu Garage 20,70
m²

0,97ad0c2497-ab83-43aa-8d09-e29b45695770 CADS 0,971 x
19,7385cbaf8f-449a-4782-8f06-4e60f2d2a209 CADS 19,731 x

0004 Wand zu Pufferraum 6,84
m²

6,84b6d56aba-1838-4106-b92e-4a27cb54eee0 CADS 6,841 x

0005 Wand zu Dachbdoden 4,15
m²

4,153253d28f-68d1-4e58-88d1-aa3bff372c19 CADS 4,151 x

0006 Boden erdanliegend 127,02
m²

127,02593d19c1-0464-458b-9398-f1a43a8d424f CADH 127,021 x
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FFW Pechgraben - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

12

0007 Decke OG zu Garagen 68,20
m²

28,29ae9b5470-0eaf-481a-a344-d7a921a1feea CADH 28,291 x
39,9145030941-b54a-4f30-bad8-cb2e918fb472 CADH 39,911 x

0008 Decke OG zu Pufferraum 13,84
m²

13,84ec63a9cf-c066-4011-8558-1fed8baa91bf CADH 13,841 x

0010 Dachschräge 161,77
m²

8,62e847b601-d507-470b-937e-ae7008784189 CADN, 30° 8,621 x
1,32fda76da5-ee48-400a-b2e7-8db7b93b105d CADN, 30° 1,321 x

60,24a42069f8-24c0-4c72-8cb0-f582586c501c CADO, 30° 61,33 - 1,091 x
4,300688f8ec-b05a-450f-b331-ed3f521baf7a CADO, 30° 4,301 x

22,75b7e4a946-c997-4c07-b962-e448a0ad864d CADS, 30° 22,751 x
60,24cae46b37-6855-401d-8e6c-c46f32291f4d CADW, 30° 61,33 - 1,091 x
4,309cd889ba-9047-464b-96cb-d628c7350ee0 CADW, 30° 4,301 x

0011 Zangendecke 60,47
m²

60,47fd098782-d05c-42ab-95c2-746e9a294a72 CADH 60,471 x

0013 Tore 21,48
m²

10,7454b6ef69-28d6-4ea4-bf46-d2e72bbe2aed CADN 10,741 x
10,746467c333-df3a-4f86-be8b-7b0f99653656 CADN 10,741 x

0014 Außentüren 6,83
m²

2,19e7a0c7a9-9103-4d4d-add2-97fbb26461d4 CADO 2,191 x
2,3243aecbfe-8c2b-4246-8847-901827ae1527 CADO 2,321 x
2,32652a8205-04fd-4687-810b-9544f2252ce9 CADW 2,321 x

0015 Fenster Garagen 4 x 2,23 8,92
m²

4e9565e7-3844-425e-9e63-0f77847ecae1 CAD Alle Geschosse, Fenster GaragenO

5a54aa66-a196-449e-86b0-481fd63fc9d4 CAD Alle Geschosse, Fenster GaragenO

0b7af876-4cb9-4601-811a-5f15b56edc1b CAD Alle Geschosse, Fenster GaragenW

2af96fce-605f-4d09-9de9-55368f713739 CAD Alle Geschosse, Fenster GaragenW

0016 Fenster 1 x 0,70 0,70
m²

ad4ba949-b7e1-4a1d-a7a6-76961196db52 CAD Alle Geschosse, FensterW

0017 Fenster 1 x 1,13 1,13
m²

eba31c3d-9b8d-4065-b7c5-b6e7e98770a8 CAD Alle Geschosse, FensterO
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FFW Pechgraben - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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0018 Fenster 2 x 1,49 2,98
m²

ceba4c0f-56d6-401e-8133-9d87a00bdfc2 CAD Alle Geschosse, FensterN

ed405217-843f-4117-809e-d5aa1b41e703 CAD Alle Geschosse, FensterN

0019 Fenster 1 x 1,20 1,20
m²

e3cdc726-24d9-401f-9278-18ade2d6deff CAD Alle Geschosse, FensterO

0020 Fenster 2 x 1,93 3,86
m²

d63c1b7a-b6af-4b5d-a5df-0505839987d8 CAD Alle Geschosse, FensterO

f77c2648-d58b-41cb-8a5e-a1d072c08636 CAD Alle Geschosse, FensterO

0021 Fenster 1 x 1,60 1,60
m²

8207a948-eb01-4c3e-83a6-d332f4828d0a CAD Alle Geschosse, FensterW

0022 Fenster 4 x 1,45 5,80
m²

4a11157c-b779-45e2-a826-83b53c817275 CAD Alle Geschosse, FensterO

8f5c989c-7a8c-442f-8ed7-9f9de0cd805a CAD Alle Geschosse, FensterO

4c207aa5-f0f7-463a-a493-b851a8e90815 CAD Alle Geschosse, FensterW

94e38b48-a481-4630-8916-62caf1251f6a CAD Alle Geschosse, FensterW

0023 Dachflächenfenster 70 1 x 1,09 1,09
m²

89b092a1-1579-4cf1-bb79-7601ddbdc6cd CAD Alle Geschosse, Dachflächenfenster 70W, 30

0024 Dachflächenfenster 73 1 x 1,09 1,09
m²

fd05a729-fa5c-42e1-ae1d-0762e94ed233 CAD Alle Geschosse, Dachflächenfenster_73O, 30

Andere Flächen

beheizbare Gebäudebereiche Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

0012 Innendecke 127,02
m²

111,176e294207-bdcb-45c3-a0c0-74cbbca292e4 CADH 111,171 x
15,8574a60b41-8090-4337-ae0d-f625c1474548 CADH 15,851 x
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FFW Pechgraben
Grundfläche und Volumen
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
beheizbare Gebäudebereiche 336,08 1 194,50beheizt

beheizbare Gebäudebereiche
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Alle Geschosse
BGF-ArchiPHYSIK z = 3m 28,29 28,291 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m 127,02 127,021 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 4m 111,17 111,171 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 3m 15,85 15,851 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 3m 39,91 39,911 x
BGF-ArchiPHYSIK z = 3m 13,84 13,841 x
Abschnitt 1 1 194,50 1 194,501 x

336,08 1 194,50Summe beheizbare Gebäudebereiche
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305,45Le
64,33Lu
61,20Lg

474,09LT
159,44LV

0,590Um

W/K
W/K

W/m²K

43,09

beheizbare Gebäudebereiche

… gegen Außen
… über Unbeheizt
… über das Erdreich
… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
… gegen Außen und über Unbeheizt

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
0018 Fenster 2,98 1,200 1,0 3,58
0001 Außenwand_HLZ 40,08 0,931 1,0 37,31
0002 Außenwand_Holzriegel 12,97 0,192 1,0 2,49
0013 Tore 21,48 1,700 1,0 36,52

77,51 79,90

Nord, 30° geneigt
0010 Dachschräge 9,94 0,162 1,0 1,61

9,94 1,61

Ost
0015 Fenster Garagen 4,46 2,800 1,0 12,49
0017 Fenster 1,13 1,200 1,0 1,36
0019 Fenster 1,20 1,200 1,0 1,44
0020 Fenster 3,86 1,200 1,0 4,63
0022 Fenster 2,90 1,200 1,0 3,48
0014 Außentüren 4,51 1,200 1,0 5,41
0001 Außenwand_HLZ 66,78 0,931 1,0 62,17
0002 Außenwand_Holzriegel 22,18 0,192 1,0 4,26

107,02 95,24

Ost, 30° geneigt
0010 Dachschräge 64,54 0,162 1,0 10,46
0024 Dachflächenfenster 73 1,09 1,600 1,0 1,74

65,63 12,20

Süd
0002 Außenwand_Holzriegel 40,41 0,192 1,0 7,76
0005 Wand zu Dachbdoden 4,15 0,988 0,9 3,69
0003 Wand zu Garage 20,70 0,988 0,9 18,41
0004 Wand zu Pufferraum 6,84 0,988 0,7 4,73

72,10 34,59

Süd, 30° geneigt
0010 Dachschräge 22,75 0,162 1,0 3,69

22,75 3,69

West
0015 Fenster Garagen 4,46 2,800 1,0 12,49
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West
0016 Fenster 0,70 1,200 1,0 0,84
0021 Fenster 1,60 1,200 1,0 1,92
0022 Fenster 2,90 1,200 1,0 3,48
0014 Außentüren 2,32 1,200 1,0 2,78
0001 Außenwand_HLZ 72,30 0,931 1,0 67,31
0002 Außenwand_Holzriegel 22,75 0,192 1,0 4,37

107,03 93,19

West, 30° geneigt
0010 Dachschräge 64,54 0,162 1,0 10,46
0023 Dachflächenfenster 70 1,09 1,300 1,0 1,42

65,63 11,88

Horizontal
0011 Zangendecke 60,47 0,163 0,9 8,87
0007 Decke OG zu Garagen 68,20 0,403 0,9 24,74
0008 Decke OG zu Pufferraum 13,84 0,403 0,7 3,90

142,51 37,51

… über das Erdreich
Wärmeübertragung über das Erdreich (detailliert, ON ISO EN 13370:2018-02-01)

m² W/m²K

Bodenplatte ohne Randdämmung

46,15 mP =

Boden erdanliegend W/K61,20

Perimeterlänge

f f FH

0006 Boden erdanliegend 127,02 1,350 0,357
AW   0,34Dicke [m] :Außenwand_HLZ

797,14Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K43,09Wärmebrücken pauschal
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699,04VL = m³

159,44 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 2,30 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670
0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670

keine Nachtlüftung
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mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

beheizbare Gebäudebereiche

Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude
Interne Wärmegewinne

10,30qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

5,15qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord
0018 Fenster 0,50 2,08 0,620 1,14 0,572

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
2,08 1,14 0,572

Ost
0015 Fenster Garagen 0,50 4,01 0,650 2,30 1,152

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0017 Fenster 0,50 0,79 0,620 0,43 0,211

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0019 Fenster 0,50 0,84 0,620 0,45 0,221

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0020 Fenster 0,50 2,70 0,620 1,47 0,732

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0022 Fenster 0,50 2,03 0,620 1,11 0,552

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
10,37 5,78 2,898

Ost, 30° geneigt
0024 Dachflächenfenster 73 0,50 0,76 0,520 0,34 0,171

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0,76 0,34 0,171

West
0015 Fenster Garagen 0,50 4,01 0,650 2,30 1,152

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0016 Fenster 0,50 0,49 0,620 0,26 0,131

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0021 Fenster 0,50 1,12 0,620 0,61 0,301

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0022 Fenster 0,50 2,03 0,620 1,11 0,552

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
7,65 4,29 2,146

West, 30° geneigt
0023 Dachflächenfenster 70 0,50 0,76 0,460 0,30 0,151

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
0,76 0,30 0,151

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord
0001 Außenwand_HLZ 0,00 40,08weiße Oberfläche 0,54
0002 Außenwand_Holzriegel 0,00 12,97weiße Oberfläche 0,54
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

0013 Tore 0,00 21,48weiße Oberfläche 0,54
74,53

Nord, 30° geneigt
0010 Dachschräge 0,00 9,94weiße Oberfläche 1,61

9,94
Ost
0014 Außentüren 0,00 4,51weiße Oberfläche 1,13
0001 Außenwand_HLZ 0,00 66,78weiße Oberfläche 1,13
0002 Außenwand_Holzriegel 0,00 22,18weiße Oberfläche 1,13

93,47
Ost, 30° geneigt
0010 Dachschräge 0,00 64,54weiße Oberfläche 1,89

64,54
Süd
0002 Außenwand_Holzriegel 0,00 40,41weiße Oberfläche 1,00

40,41
Süd, 30° geneigt
0010 Dachschräge 0,00 22,75weiße Oberfläche 2,08

22,75
West
0014 Außentüren 0,00 2,32weiße Oberfläche 1,13
0001 Außenwand_HLZ 0,00 72,30weiße Oberfläche 1,13
0002 Außenwand_Holzriegel 0,00 22,75weiße Oberfläche 1,13

97,37
West, 30° geneigt
0010 Dachschräge 0,00 64,54weiße Oberfläche 1,89

64,54

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 2,98 220
Ost 13,55 1 877
Ost, 30° geneigt 1,09 176
West 9,66 1 394
West, 30° geneigt 1,09 156

3 825 0 1500 3000 4500 600028,37

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 0440
Ost 03 755
Ost, 30° geneigt 0353
West 02 788
West, 30° geneigt 0312

0 0 1500 3000 4500 60007 651
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N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Großraming, 450 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

30,4711,8812,7920,1136,5746,93Jan.
50,6018,2120,2431,8851,6163,76Feb.
83,2827,4834,1452,4669,9579,95Mär.

111,1638,9050,0266,7076,7077,81Apr.
147,4553,0867,8385,5287,0081,10Mai
144,2354,8069,2382,2180,7770,67Jun.

152,5356,4371,6888,4686,9477,79Jul.
135,7544,7961,0881,4588,2484,16Aug.

99,7535,9143,8961,8475,8182,79Sep.

64,7922,0225,9141,4662,2074,51Okt.
33,7713,1713,8421,9539,1849,99Nov.
23,349,339,8015,6430,5839,68Dez.
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38,7 %38,7 %

14,2 %14,2 %
11,34 %11,34 %

8,47 %8,47 %

6,08 %6,08 %

5,74 %5,74 %

4,38 %4,38 %

11,09 %11,09 %

44000

40000

36000

32000

28000

24000

20000

16000

12000

8000

4000

0

Typ Btl.Nr. U-Wert
W/m²K

Anzahl Fläche Leitwert
W/K

KorrekturfaktorBezeichnung Wärmeverluste
kWh/am²

AW 0001 0,930 179,16 166,801,00Außenwand 16 100,87

EBu 0006 1,350 127,02 61,220,35Erdanliegende Bodenplatte bis 1,5 m unter Erde 5 909,44

AF0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024 1,720 18 28,37 48,861,00Außenfenster 4 716,36

TOw 0013 1,700 21,48 36,521,00Außentore (als Wand) 3 525,20

ADh 0010 0,160 161,77 26,211,00Außendecke hinterlüftet 2 530,00

DggG 0007 0,400 68,20 24,740,90Decke gg geschlossene Garage 2 388,10

Awh 0002 0,190 98,31 18,881,00Außenwand hinterlüftet 1 822,45

WggG 0003 0,990 20,70 18,410,90Wand gg geschlossene Garage 1 777,08

DGD 0011 0,160 60,47 8,870,90Decke gg ungedämmten Dachraum 856,20

ATw 0014 1,200 6,83 8,201,00Außentür (als Wand) 791,53

WGU 0004 0,990 6,84 4,730,70Wand gg unbeheizte Gebäudeteile 456,58

DGUo 0008 0,400 13,84 3,900,70Decke gg unbeheizte Gebäudeteile 376,46

WGD 0005 0,990 4,15 3,690,90Wand gg ungedämmten Dachraum 356,19
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beheizbare Gebäudebereiche
Nutzprofil: Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0 80 389 1 209
Biomasse

TW Warmwasser Anlage 1 100,0 9 374 141
Biomasse

Bel. Beleuchtung 100,0 11 876 1 653
Strom (Liefermix)

SB Betriebsstrombedarf 100,0 1 112 154
Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0 564 78
Strom (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 100,0 38 5
Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 336,08 27,62 71 141
TW Warmwasser Anlage 1 336,08 8 296
Bel. Beleuchtung 336,08 7 286
SB Betriebsstrombedarf 336,08 682

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Biomasse 1,13 0,10 1,03 17
Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (27,62 kW), Kessel mit
Gebläseunterstützung, feste Brennstoffe, automatisch beschickt - Pellets - Fördergebläse,
Defaultwert für Wirkungsgrad, Baujahr ab 2005, (eta 100 % : 0,86 ), (eta 30 % : 0,83 ),
Aufstellungsort nicht konditioniert, modulierend,

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 1/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone beheizbare Gebäudebereiche, 2/3
gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 0/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt
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Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 55 °C / 45
°C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

beheizbare Gebäudebereiche 0,00 m 26,89 m 188,20 m
unkonditioniert 20,41 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt, festbrennstoffbeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), θ TW,WS,m: 60
°C, Anschlussteile gedämmt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt,
Defaultwert (Nenninhalt: 470 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone beheizbare Gebäudebereiche, 2/3
gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

beheizbare Gebäudebereiche 0,00 m 13,44 m 8,07 m
unkonditioniert 10,50 m 0,00 m

Beleuchtung

Berechnung mit ermittelten Beleuchtungsenergiebedarfswerten

Fläche BelEB

beheizbare Gebäudebereiche 21,68 kWh/m²a336,08 m²
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